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1 Безпека

1.1 Пов'язані з діями застережні
вказівки

Класифікація застережних вказівок за
типом дій
Застережні вказівки за типом дій класи-
фіковані наступним чином: застережними
знаками і сигнальними словами щодо сту-
пеня можливої небезпеки, на яку вони вка-
зують:

Застережні знаки та сигнальні слова
Небезпека!
безпосередня небезпека для життя
або небезпека тяжкого травму-
вання

Небезпека!
Небезпека для життя внаслідок
ураження електричним струмом

Попередження!
небезпека легкого травмування

Обережно!
вірогідність матеріальних збитків
або завдання шкоди навколиш-
ньому середовищу

1.2 Використання за призначенням

Описані тут системи підведення повітря
та газовідводу виготовлені відповідно до
сучасного рівня розвитку техніки та з ура-
хуванням загальновизнаних правил тех-
ніки безпеки. Однак, під час неналежного
використання або використанні не за при-
значенням може виникнути небезпека для
здоров'я та життя користувача або третіх
осіб, а також небезпека завдавання шкоди
виробам та іншим матеріальним ціннос-
тям.
Зазначені в цьому посібнику системи під-
ведення повітря та газовідводу дозволяє-
ться використовувати лише в поєднанні з
типами виробів, вказаними в цьому посіб-
нику.
Інше, ніж описане в цьому посібнику вико-
ристання, або використання, що виходить
за межі описаного, вважається використан-
ням не за призначенням.
До використання за призначенням нале-
жить:

– дотримання посібників з експлуатації,
встановлення та технічного обслугову-
вання до всіх вузлів установки

– здійснення встановлення та монтажу згі-
дно з допуском для приладу та системи

– дотримання всіх наведених в посібниках
умов огляду та технічного обслугову-
вання.

1.3 Загальні вказівки з безпеки

1.3.1 Небезпека у випадку недостатньої
кваліфікації спеціаліста

Наступні роботи дозволяється виконувати
тільки спеціально навченому кваліфікова-
ному спеціалістові:

– Монтаж
– Демонтаж
– Встановлення
– Введення в експлуатацію
– Технічне обслуговування
– Ремонт
– Виведення з експлуатації

1.3.2 Небезпека отруєння через витік
відпрацьованих газів

Через неналежним чином змонтований ди-
мохід може відбуватись витік відпрацьова-
них газів.
▶ Перед введенням виробу в експлуата-

цію перевірте весь газовідвід на надій-
ність кріплення та герметичність.

Існує можливість пошкодження димоходу в
результаті впливу непередбачених зовніш-
ніх факторів.
▶ Під час проведення щорічного техніч-

ного обслуговування перевірте системи
газовідведення на предмет наступного:
– зовнішні дефекти, поява ламкості

матеріалів, пошкодження
– надійність з'єднань труб та кріплень

1.3.3 Небезпека для життя через витік
відпрацьованих газів

▶ Переконайтеся, що всі отвори системи
підведення повітря та газовідводу в бу-
дівлі, які можуть відкриватися, під час
введення в експлуатацію та під час екс-
плуатації постійно закриті.
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Витік відпрацьованих газів може відбува-
тись через негерметичні труби та пошко-
джені ущільнення. Змазки на мінеральній
основі можуть пошкодити ущільнення.
▶ Транспортуйте труби на об'єкт тільки в

оригінальній упаковці.
▶ При температурі нижче 0°C перед поча-

тком монтажу прогрійте труби.
▶ При встановленні системи випуску від-

працьованих газів використовуйте тільки
труби димоходу з однакового матеріалу.

▶ Не встановлюйте пошкоджені труби.
▶ При стикуванні труб завжди вставляйте

труби в муфту до упору.
▶ Вкорочуйте труби димоходу під прямим

кутом зі сторони без муфти до потрібної
довжини.

5 mm

15°

▶ Перед монтажем зніміть задирки та фа-
ски на трубах і приберіть стружку.

▶ За необхідності використовуйте допомі-
жні засоби для полегшення монтажу.
Умови: Системи ⌀ 160, 200 та 250 мм

– Монтажна змазка, що входить до
комплекту

Умови: Система ⌀ 130 мм
– Вода

1

2

▶ Під час монтажу труб димоходу обов'яз-
ково слідкуйте за правильною посад-
кою ущільнень. Манжета ущільнення по-
винна спрямовуватись до середини (1),
а не назовні (2).

▶ Не встановлюйте пошкоджені ущіль-
нення.

Залишки будівельного розчину, стружка
тощо в тракті відпрацьованих газів можуть
перешкоджати відведенню відпрацьованих
газів, у результаті чого можливий витік
відпрацьованих газів.
▶ Після монтажу приберіть залишки буді-

вельного розчину, стружку тощо з газо-
відводу.

Не закріплені на стіні або стелі подовжу-
вачі можуть прогинатись і роз'єднуватись в
результаті теплового розширення.
▶ Закріпіть кожен подовжувач та кінцевий

елемент зі стоком конденсату за допо-
могою трубного хомута до стіни або до
стелі. Це доцільно робити і при викорис-
танні систем кріплення виробів.

▶ Використовуйте для цього стандартні
кріпильні хомути.
– Діапазон діаметра затягування пови-

нен становити 160 або 200 мм.
– Несуча здатність - не менше 200 кг

▶ Закріпляйте кожен трубний хомут шу-
рупом-шпилькою або різьбовою шпиль-
кою M8/M10 до стіни або стелі. Завдяки
цьому буде забезпечуватись достатня
еластичність кріплення при використанні
теплової ізоляції труб.
– Для забезпечення стійкості не вико-

ристовуйте шурупи-шпильки, довжина
яких перевищує 500 мм.
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▶ Змонтуйте стандартні стінні консолі (1) і
закріпіть до них кріпильні хомути труб з
короткими різьбовими шпильками (2).

▶ Розташуйте трубні хомути згідно з опи-
сом в Гл. Монтаж димоходу між каска-
дом та вертикальною системою випуску
відпрацьованих газів (→ сторінка 20).

▶ Відрегулюйте відстань між 2 трубними
хомутами таким чином, щоб вона не
перевищувала довжини подовжувача.

Вплив навантаження на газовідвід може
пошкодити димохід і призвести до витоку
відпрацьованих газів.
▶ Не кріпіть жодних навантажень до газо-

відводу.

Механічне ударне навантаження на димо-
хід може пошкодити димохід його. Це може
спричинити витік відпрацьованих газів.
▶ Не прокладайте димохід на ділянках, де

може виникати механічне ударне наван-
таження. Захист димоходу від ударних
навантажень можна забезпечити також
на місці встановлення і за допомогою
захисних пристосувань, встановлених
на місці монтажу.

▶ Закріпіть кріпильні хомути труб димо-
ходу за допомогою шурупів-шпильок або
різьбових шпильок.

1.3.4 Небезпека задухи через відсутність
вентиляції

Якщо приміщення встановлення виробу не
вентилюється, існує небезпека задухи.
▶ Забезпечте достатню вентиляцію примі-

щення.
▶ Змонтуйте в приміщенні встановлення

вентиляційний люк, що виводить назо-
вні.

– Розмір перетину отвору у світлі зале-
жно від потужності теплогенератора:
≥ 150 см²

1.3.5 Небезпека задухи через
розрідження в приміщенні
встановлення

Вентилятори створюють у приміщенні роз-
рідження. В результаті розрідження відпра-
цьовані гази з устя можуть всмоктуватись
через кільцеву щілину між димоходом та
шахтою в приміщення встановлення.
▶ При залежному від подачі повітря з при-

міщення режимі роботи забороняється
встановлювати вироби в приміщеннях, з
яких здійснюється витяжка повітря вен-
тиляторами (наприклад, вентиляційною
системою, витяжним ковпаком, витяж-
ною сушаркою білизни). Експлуатація
виробів у залежному від подачі повітря
з приміщення режимі роботи допускає-
ться лише тоді, коли одночасна робота
виробів та вентилятора неможлива або
коли забезпечується достатнє надхо-
дження повітря.

1.3.6 Небезпека пожежі та пошкодження
електроніки через удар блискавки

▶ Якщо будівля оснащена системою за-
хисту від блискавки, підключіть до неї
систему підведення повітря та газовід-
воду.

▶ Якщо димохід (частини системи підве-
дення повітря та газовідводу за межами
будівлі) має конструктивні елементи з
металу, підключіть димохід до системи
вирівнювання потенціалів.

1.3.7 Небезпека травм через
обледеніння

При проходженні через дах системи під-
ведення повітря та газовідводу водяна
пара, яка міститься у відпрацьованих га-
зах, може осідати на даху або надбудовах
даху у вигляді льоду.
▶ Замовник повинен потурбуватись, щоб

ці утворення льоду не падали з даху.
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1.3.8 Небезпека матеріальних збитків
через непридатний інструмент

▶ Для затягування або відпускання різьбо-
вих з'єднань використовуйте належний
інструмент.

1.3.9 Небезпека пожежі з-за
недостатньої відстані

▶ Переконайтесь, що за межами шахти
дотримується мінімальна допустима від-
стань від димоходу до конструктивних
елементів з горючих матеріалів.
– Мінімальна відстань: ≥ 5 см

1.3.10 Небезпека пошкодження вологою
в результаті неправильного
монтажного положення ревізійного
коліна

Неправильне монтажне положення при-
зводить до витоку конденсату з-під кришки
ревізійного отвору і може стати причиною
корозійних пошкоджень.

▶ Встановлюйте ревізійне коліно згідно з
малюнком.

1.3.11 Небезпека пошкодження
конструктивних матеріалів при
подачі повітря з приміщення
експлуатації

При подачі повітря з приміщення експлуа-
тації навіть за незначних, допустимих ви-
токах відпрацьованих газів, можливе про-
сочування вологою шахти. Тому для відве-
дення витоків відпрацьованих газів назовні
необхідна вентиляція шахти.
▶ Подбайте про вхідний отвір повітря до-

статнього розміру в нижній частині ша-
хти.

– Площа поперечного перерізу отвору:
≥ 140 см²

1.4 Сертифікація CE

Теплогенератори сертифіковано у відпо-
відності до директиви ЄС щодо газових
приладів 2009/142/EG як прилади, що спо-
живають газ, устатковані відповідними сис-
темами випуску відпрацьованих газів. Цей
посібник з монтажу є складовою частиною
сертифікації, посилання на яку містяться
у свідоцтві про випробування прототипу
виробу. За умови дотримання положень
із виконання, що містяться в цьому посіб-
нику з монтажу, підтверджується придат-
ність до використання позначених артику-
льними номерами Vaillant елементів для
підведення повітря та газовідводу. Якщо
під час встановлення приладів не викорис-
товуються сертифіковані компанією Vaillant
елементи системи підведення повітря та
газовідводу, сертифікат відповідності ви-
робу вимогам CE втрачає свою чинність.
Тому переконливо рекомендується вста-
новлювати лише оригінальні елементи си-
стеми підведення повітря та газовідводу
Vaillant.

1.5 Приписи (директиви, закони,
стандарти)

▶ Дотримуйтеся вимог внутрішньодержав-
них приписів, норм, директив та законів.
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2 Вказівки до документації

2.1 Дотримання вимог спільно діючої
документації

▶ Обов'язково дотримуйтесь посібника зі встановлення
встановленого теплогенератора.

2.2 Зберігання документації

▶ Передавайте цей посібник та всю спільно діючу доку-
ментацію наступному користувачу установки.

2.3 Сфера застосування посібника

Цей посібник діє винятково для зазначеного у спільно
діючій документацій теплогенератора, надалі - "виріб".

3 Огляд системи

3.1 Можливості монтажу

▶ Дотримуйтесь максимальних довжин труб.
▶ Дотримуйтесь розмірів каскаду.

3.1.1 Димохід в шахті, подача повітря
для підтримки горіння з приміщення
встановлення

1. Монтаж системи ⌀ 130 мм в шахті (→ сторінка 28)

2. Монтаж систем ⌀ 160, 200, 250 мм (→ сторінка 21)
3. Монтаж патрубка відведення відпрацьованих газів

та горизонтального димоходу (→ сторінка 17)

3.1.2 Димохід виведений через дах, подача
повітря для підтримки горіння з
приміщення встановлення

1. Монтаж вертикального проходу через дах
(→ сторінка 23)

2. Монтаж патрубка відведення відпрацьованих газів
та горизонтального димоходу (→ сторінка 17)

3.1.3 Димохід на фасаді, подача повітря
для підтримки горіння з приміщення
встановлення

1. Монтаж патрубка відведення відпрацьованих газів
та горизонтального димоходу (→ сторінка 17)

2. Монтаж димоходу на зовнішній стіні (→ сторінка 24)



4 Сертифіковані системи відведення відпрацьованих газів і вузли

8 Посібник з монтажу 0020172905_02

4 Сертифіковані системи відведення відпрацьованих газів і вузли

4.1 Огляд системи

Арт. № Система Опис

0020042762 Базовий комплект для монтажу в шахті (ПП) —
⌀ 130 мм

Димохід в шахті, подача повітря для підтримки горіння з
приміщення встановлення

0020095533 Базовий комплект для монтажу в шахті (ПП) —
⌀ 160 мм

Димохід в шахті, подача повітря для підтримки горіння з
приміщення встановлення

0020095567 Вертикальний прохід через дах (пластмаса) —
⌀ 160 мм

Димохід виведений через дах, подача повітря для під-
тримки горіння з приміщення встановлення

0020095581 Вертикальний прохід через дах (нержавіюча сталь) —
⌀ 160 мм

Димохід виведений через дах, подача повітря для під-
тримки горіння з приміщення встановлення

0020095573 Приєднувальний патрубок на зовнішній стіні (нержаві-
юча сталь) — ⌀ 160/225 мм

Димохід на фасаді, подача повітря для підтримки го-
ріння з приміщення встановлення

0020095534 Базовий комплект для монтажу в шахті (ПП) —
⌀ 200 мм

Димохід в шахті, подача повітря для підтримки горіння з
приміщення встановлення

0020095582 Вертикальний прохід через дах (нержавіюча сталь) —
⌀ 200 мм

Димохід виведений через дах, подача повітря для під-
тримки горіння з приміщення встановлення

0020095574 Приєднувальний патрубок на зовнішній стіні (нержаві-
юча сталь) — ⌀ 200/300 мм

Димохід на фасаді, подача повітря для підтримки го-
ріння з приміщення встановлення

0020106560 Базовий комплект для монтажу в шахті (ПП) —
⌀ 250 мм

Димохід в шахті, подача повітря для підтримки горіння з
приміщення встановлення

0020108007 Вертикальний прохід через дах (нержавіюча сталь) —
⌀ 250 мм

Димохід виведений через дах, подача повітря для під-
тримки горіння з приміщення встановлення

0020106434 Приєднувальний патрубок на зовнішній стіні (нержаві-
юча сталь) — ⌀ 250/350 мм

Димохід на фасаді, подача повітря для підтримки го-
ріння з приміщення встановлення

4.2 Вузли

У наступній таблиці наводяться допущені в ході сертифікації системи газовідведення та їхні сертифіковані вузли.

4.2.1 Вузли ⌀ 110/130/160/(160/225) мм

Арт. № 0020042762 0020095533 0020095567 0020095581 0020095573

Загальні для системи вузли

Клапан відпрацьованих газів з сервоприво-
дом ⌀ 110 мм

0020106418 X X X X X

Клапан відпрацьованих газів без сервопри-
воду — ⌀ 110 мм

0020207200 X X X X X

Опорна шина для опорного коліна - довга
версія - 500 мм

0020095539 X

Димохід системи (ПП) - жорсткий - ⌀ 110 мм

Подовжувач - 0,5 м - ⌀ 110 мм 0020106384 X X X X X

Подовжувач - 1,0 м - ⌀ 110 мм 0020106385 X X X X X

Подовжувач - 2,0 м - ⌀ 110 мм 0020106386 X X X X X

Ревізійний елемент - 0,25 м - ⌀ 200 мм 0020106387 X X X X X

Коліно 15° - ⌀ 110 мм 0020106389 X X X X X

Коліно 30° - ⌀ 110 мм 0020106390 X X X X X

Коліно 45° - ⌀ 110 мм 0020106391 X X X X X

Ревізійне коліно 87° - ⌀ 110 мм 0020106392 X X X X X

Кріпильні хомути (5 x), для труби димоходу
⌀ 110 мм

0020106395 X X X X X

Димохід системи (ПП) - жорсткий - ⌀ 130 мм

Розпірка - ⌀ 130 мм (7 x) 0020042763 X

Ревізійний елемент- ⌀ 130 мм 0020042764 X

Коліно 87° - ⌀ 130 мм 0020042765 X

Коліно 45° - ⌀ 130 мм 0020042766 X

Коліно 30° - ⌀ 130 мм 0020042767 X
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Арт. № 0020042762 0020095533 0020095567 0020095581 0020095573

Коліно 15° - ⌀ 130 мм 0020042768 X

Подовжувач - 1,0 м - ⌀ 130 мм 0020042769 X

Подовжувач - 2,0 м - ⌀ 130 мм 0020042770 X

Перехідник ⌀ 160 мм на ⌀ 130 мм 0020145587 X

Димохід системи (ПП) - жорсткий - ⌀ 160 мм

Базовий приєднувальний комплект для 2
виробів - монтаж "в ряд"- ⌀ 160 мм

0020106412 X X X X X

Комплект розширення для наступного ви-
робу, монтаж "в ряд" - ⌀ 160 мм

0020106413 X X X X X

Базовий приєднувальний комплект для
2 виробів - монтаж "спиною до спини" -
⌀ 160 мм

0020106414 X X X X X

Комплект розширення для двох наступ-
них виробів - монтаж "спиною до спини" -
⌀ 160 мм

0020106415 X X X X X

Розпірка ⌀ 160 мм (10 x) 0020106420 X

Розпірка ⌀ 160 мм (1 x) 0020095563 X

Розпірка ⌀ 160 мм (4 x) 0020095565 X

Ревізійний отвір- 0,21 м - ⌀ 160 мм 0020095561 X X X X

Ревізійне коліно 87° - ⌀ 160 мм 0020095554 X X X X X

Коліно 87° - ⌀ 160 мм 0020095552 X X X X X

Коліно 45° - ⌀ 160 мм 0020095556 X X X X X

Коліно 30° ⌀ 160 мм 0020095558 X X X X X

Коліно 15° - ⌀ 160 мм 0020095560 X X X X X

Подовжувач - 0,5 м - ⌀ 160 мм 0020095545 X X X X X

Подовжувач - 1,0 м - ⌀ 160 мм 0020095546 X X X X X

Подовжувач - 2,0 м - ⌀ 160 мм 0020095547 X X X X X

Пристрій для полегшення монтажу за допо-
могою стропувальної петлі ⌀ 160 мм

0020095541 X

Універсальна голландська черепиця, похи-
лий дах (25° − 45°) - чорна - для проходу
через дах - ⌀ 160 /186 мм

0020095568 X

Універсальна голландська черепиця - по-
хилий дах (25° − 45°) - червона - для про-
ходу через дах ⌀ 160 /186 мм

0020095569 X

Ізоляційний рукав для плоского даху, для
проходу через дах, алюміній, ⌀ 160 /186 мм

0020095570 X

Димохід системи (ПП/нержавіюча сталь) - жорсткий - ⌀ 160/225 мм - фасад

Тримач труб зовнішньої стіни ⌀ 225 (50 мм)
- нержавіюча сталь

0020095575 X X

Подовжувач 0,5 м для прокладання по зов-
нішній стіні - концентричний - ⌀ 160/225 мм
- нержавіюча сталь

0020095577 X X

Подовжувач 1,0 м для прокладання по зов-
нішній стіні - концентричний - ⌀ 160/225 мм
- нержавіюча сталь

0020095579 X X

Вертикальний прохід через дах (нержаві-
юча сталь) для прокладання по зовнішній
стіні - концентричний - ⌀ 160/225 мм

0020095581 X

Елемент устя - ⌀ 160/225 мм - нержавіюча
сталь

0020095583 X X

Коліно 45° (1 шт.) для прокладання по зов-
нішній стіні - концентричний - ⌀ 160/225 мм
- нержавіюча сталь

0020095544 X

Ревізійний отвір для прокладання по зовні-
шній стіні - концентричний - ⌀ 160/225 мм -
нержавіюча сталь

0020095589 X
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Арт. № 0020042762 0020095533 0020095567 0020095581 0020095573

Хомут повітропроводу для ⌀ 160/225 мм -
нержавіюча сталь

0020095540 X X

Голландська черепиця похилого даху для
системи ⌀ 160/225 мм - 15° − 25°

0020095585 X X

Голландська черепиця похилого даху для
системи ⌀ 160/225 мм - 25° − 35°

0020130600 X X

Голландська черепиця похилого даху для
системи ⌀ 160/225 мм - 35° − 45°

0020130601 X X

Ізоляційний рукав для плоского даху для
системи ⌀ 160/225 мм - нержавіюча сталь

0020095587 X X

4.2.2 Вузли ⌀ 110/200/(200/300) мм

Арт. № 0020095534 0020095582 0020095574

Загальні для системи елементи

Клапан відпрацьованих газів з сервоприводом - ⌀ 110 мм 0020106418 X X X

Клапан відпрацьованих газів без сервоприводу — ⌀ 110 мм 0020207200 X X X

Опорна шина для опорного коліна - довга версія - 500 мм 0020095539 X

Димохід системи - ПП - жорсткий - ⌀ 110 мм

Подовжувач - 0,5 м - ⌀ 110 мм 0020106384 X X X

Подовжувач - 1,0 м - ⌀ 110 мм 0020106385 X X X

Подовжувач - 2,0 м - ⌀ 110 мм 0020106386 X X X

Ревізійний елемент (ПП) - 0,25 м - ⌀ 200 мм 0020106387 X X X

Коліно 15° - ⌀ 110 мм 0020106389 X X X

Коліно 30° - ⌀ 110 мм 0020106390 X X X

Коліно 45° - ⌀ 110 мм 0020106391 X X X

Ревізійне коліно 87° - ⌀ 110 мм 0020106392 X X X

Кріпильні хомути (5 x) - для труби димоходу - ⌀ 110 мм 0020106395 X X X

Димохід системи - ПП - жорсткий - ⌀ 200 мм

Базовий приєднувальний комплект для 2 виробів - монтаж "в лінію" -
⌀ 200 мм

0020106428 X X X

Комплект розширення для наступного виробу, монтаж "в лінію" -
⌀ 200 мм

0020106429 X X X

Базовий приєднувальний комплект для 2 виробів - монтаж "спиною до
спини" - ⌀ 200 мм

0020106430 X X X

Комплект розширення для 2 наступних виробів - монтаж "спиною до
спини" - ⌀ 200 мм

0020106431 X X X

Розпірка - ⌀ 200 мм - нержавіюча сталь (10 x) 0020106436 X

Розпірка - ⌀ 200 мм - нержавіюча сталь (1 x) 0020095564 X

Розпірка (нержавіюча сталь) - ⌀ 200 мм (4 x) 0020095566 X

Ревізійний елемент - 0,5 м - ⌀ 200 мм 0020095562 X X X

Коліно 87° з ревізійним отвором - ⌀ 200 мм 0020095555 X X X

Коліно 87° - ⌀ 200 мм 0020095553 X X X

Коліно 45° - ⌀ 200 мм 0020095557 X X X

Коліно 30° - ⌀ 200 мм 0020095559 X X X

Подовжувач - 0,5 м - ⌀ 200 мм 0020095549 X X X

Подовжувач - 1,0 м - ⌀ 200 мм 0020095550 X X X

Подовжувач - 2,0 м - ⌀ 200 мм 0020095551 X X X

Пристрій для полегшення монтажу за допомогою стропувальної петлі -
⌀ 200 мм

0020095542 X

Димохід системи - ПП/нержавіюча сталь - жорсткий - ⌀ 200/300 мм - фасад

Тримач труб зовнішньої стіни - ⌀ 300 мм (50 мм) - нержавіюча сталь 0020095576 X X

Подовжувач 0,5 м - концентричний- ⌀ 200/300 мм - нержавіюча сталь 0020095578 X X
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Арт. № 0020095534 0020095582 0020095574

Подовжувач 1,0 м - концентричний - ⌀ 200/300 мм - нержавіюча сталь 0020095580 X X

Вертикальний прохід через дах - концентричний - ⌀ 200/300 мм - нержа-
віюча сталь

0020095582 X

Елемент устя- концентричний - ⌀ 200/300 мм - нержавіюча сталь 0020095584 X X

Коліно 45° - концентричне - ⌀ 200/300 мм - нержавіюча сталь (1 x) 0020095548 X

Ревізійний елемент - 0,66 м - ⌀ 200/300 мм - нержавіюча сталь 0020095590 X

Хомут повітропроводу - ⌀ 200/300 мм - нержавіюча сталь 0020095536 X X

Голландська черепиця похилого даху для системи ⌀ 200/300 мм - 15° −
25°

0020095586 X X

Голландська черепиця похилого даху для системи ⌀ 200/300 мм - 25° −
35°

0020130602 X X

Голландська черепиця похилого даху для системи ⌀ 200/300 мм - 35° −
45°

0020130603 X X

Ізоляційний рукав для плоского даху для системи ⌀ 200/300 мм - нержа-
віюча сталь

0020095588 X X

4.2.3 Вузли ⌀ 110/250/(250/350) мм

Арт. № 0020106560 0020108007 0020106434

Загальні для системи елементи

Клапан відпрацьованих газів з сервоприводом - ⌀ 110 мм 0020106418 X X X

Клапан відпрацьованих газів без сервоприводу — ⌀ 110 мм 0020207200 X X X

Опорна шина для опорного коліна - довга версія - 500 мм 0020095539 X

Димохід системи - ПП - жорсткий - ⌀ 110 мм

Подовжувач - 0,5 м - ⌀ 110 мм 0020106384 X X X

Подовжувач - 1,0 м - ⌀ 110 мм 0020106385 X X X

Подовжувач - 2,0 м - ⌀ 110 мм 0020106386 X X X

Ревізійний елемент (ПП) - 0,25 м - ⌀ 200 мм 0020106387 X X X

Коліно 15° - ⌀ 110 мм 0020106389 X X X

Коліно 30° - ⌀ 110 мм 0020106390 X X X

Коліно 45° - ⌀ 110 мм 0020106391 X X X

Ревізійне коліно 87° - ⌀ 110 мм 0020106392 X X X

Кріпильні хомути - для труби димоходу - ⌀ 110 мм (5 x) 0020106395 X X X

Димохід системи - ПП - жорсткий - ⌀ 250 мм

Базовий приєднувальний комплект для 2 виробів - монтаж "в лінію" -
⌀ 250 мм

0020106553 X X X

Комплект розширення для наступного виробу, монтаж "в лінію" -
⌀ 250 мм

0020106554 X X X

Базовий приєднувальний комплект для 2 виробів - монтаж "спиною до
спини" - ⌀ 250 мм

0020106555 X X X

Комплект розширення для 2 наступних виробів - монтаж "спиною до
спини" - ⌀ 250 мм

0020106556 X X X

Розпірка - ⌀ 250 мм - нержавіюча сталь (10 x) 0020106561 X

Розпірка - ⌀ 250 мм - нержавіюча сталь (1 x) 0020145526 X

Розпірка - ⌀ 250 мм - нержавіюча сталь (4 x) 0020145527 X

Ревізійний елемент 0,5 м - ⌀ 250 мм 0020106562 X X X

Коліно 87° - з ревізійним отвором - ⌀ 250 мм 0020145529 X X X

Коліно 87° - ⌀ 250 мм 0020106563 X X X

Коліно 45° - ⌀ 250 мм 0020106564 X X X

Коліно 30° - ⌀ 250 мм 0020106565 X X X

Подовжувач - 0,5 м - ⌀ 250 мм 0020145507 X X X

Подовжувач - 1,0 м - ⌀ 250 мм 0020106566 X X X

Подовжувач - 2,0 м - ⌀ 250 мм 0020106567 X X X
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Арт. № 0020106560 0020108007 0020106434

Пристрій для полегшення монтажу за допомогою стропувальної петлі -
⌀ 250 мм

0020106399 X

Димохід системи - ПП/нержавіюча сталь - жорсткий - Ø 250/350 мм - фасад

Тримач труб зовнішньої стіни - ⌀ 350 мм - 50 мм - нержавіюча сталь 0020106559 X X

Подовжувач - концентричний - 0,5 м - ⌀ 250/350 мм - нержавіюча сталь 0020108005 X X

Подовжувач - концентричний - 1,0 м - ⌀ 250/350 мм - нержавіюча сталь 0020108006 X X

Вертикальний прохід через дах - концентричний - ⌀ 250/350 мм - нержа-
віюча сталь

0020108007 X

Елемент устя - ⌀ 250/350 мм - нержавіюча сталь 0020108008 X X

Коліно 45° - концентричне ⌀ 250/350 мм (1 x) - нержавіюча сталь 0020108009 X

Ревізійний елемент - 0,66 м - ⌀ 250/350 мм - нержавіюча сталь 0020108010 X

Хомут повітропроводу для ⌀ 250/350 мм - нержавіюча сталь 0020108011 X X

Голландська черепиця похилого даху для системи ⌀ 250/350 мм - 15° −
25°

0020108012 X X

Голландська черепиця похилого даху для системи ⌀ 250/350 мм - 25° −
35°

0020145573 X X

Голландська черепиця похилого даху для системи ⌀ 250/350 мм - 35° −
45°

0020145575 X X

Ізоляційний рукав для плоского даху для системи ⌀ 250/350 мм - нержа-
віюча сталь

0020108013 X X
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5 Умови системи

5.1 Максимальні довжини труб

5.1.1 Довжини труб при використанні клапанів
відпрацьованих газів (залежний від подачі
повітря з приміщення режим експлуатації)

Небезпека!
Небезпека отруєння через потрапляння
відпрацьованих газів!

При відсутності клапанів відпрацьованих
газів можливий витік відпрацьованих газів
через вироби, які не працюють.

▶ Змонтуйте на кожному виробі клапан
відпрацьованих газів.

Необхідний діаметр труби
димоходу в мм

Кількість
виробів

Висота VU OE
806/5‑5

VU OE
1006/5‑5

VU OE
1206/5‑5

2 від 2 м до 50
м
від 2 м до 20
м

1)

160

160/130
1

160 160

3 від 2 м до 50
м

160 200 200

4 від 2 м до 50
м

200 200 250

5 від 2 м до 50
м

250 250 250

6 від 2 м до 50
м

250 250 250

1)
Перехід від горизонтального димоходу (⌀ 160 мм) до вер-

тикального димоходу (⌀ 130 мм) повинен знаходитись безпо-
середньо перед шахтою.

Вказівки з монтажу
– Максимальні довжини труб між 2 виробами:

– 1,40 м

– Допустима кількість подовжувачів між 2 виробами:

– Одне коліно 87°
– Один подовжувач довжиною один метр

– Максимальна довжина між останнім виробом та вер-
тикальним димоходом:

– 3 метри плюс одне коліно 87° (або 2 коліна 45°)
плюс опорне коліно

– Максимальна довжина труби між виробами та горизо-
нтальною трубою колектора відпрацьованих газів:

– 2 м плюс 3 коліна

– Кожен наступний подовжувач довжиною 1 м зменшує
висоту:

– на 5 м

– Кожне наступне коліно 87° зменшує висоту:

– на 5 м

5.1.2 Довжини труб без використання клапанів
відпрацьованих газів (залежний від подачі
повітря з приміщення режим експлуатації)

При великих площах поперечного перерізу можна вико-
ристовувати димохід більшого розміру, і, якщо потрібно,
можна відмовитись від клапанів відпрацьованих газів.

Небезпека!
Небезпека отруєння через потрапляння
відпрацьованих газів!

При неправильно підібраних параметрах
димоходу за відсутності клапанів відпра-
цьованих газів можливий витік відпрацьо-
ваних газів через вироби, які не працюють.

▶ Встановлюйте труби димоходу лише
з зазначеними діаметрами та довжи-
нами.

VU OE 806/5‑5 VU OE
1006/5‑5

VU OE
1206/5‑5

Кіль-
кість
виро-
бів

⌀
(мм)

Висота
(м)

⌀
(мм)

Висота
(м)

⌀ (мм) Ви-
сота
(м)

2 200
160

3 - 50
13 - 50

200 3 - 50 200 3 - 50

3 200 10 - 50 250 3 - 50 250 3 - 50

4 250 8 - 50 250 10 - 50

Вказівки з монтажу
– Максимальні довжини труб між 2 виробами:

– 1,40 м

– Максимальна довжина між останнім виробом та вер-
тикальним димоходом:

– 3 метри плюс одне коліно 87° (або 2 коліна 45°)
плюс опорне коліно
Використання додаткових подовжувачів та колін
не допускається.

5.2 Необхідна площа поперечного перерізу
шахти

Діаметр труби димоходу (мм)

130 160 200 250

Поперечний пе-
реріз шахти (мм)

кру-
гла

190 220 260 310

ку-
това

170 x
170

200 x
200

240 x
240

290 x
290
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5.3 Технічні властивості систем відведення
відпрацьованих газів Vaillant для виробів,
що працюють за конденсаційним
принципом

Системи відведення відпрацьованих газів Vaillant мають
наступні технічні властивості:

Технічні властивості Опис

Термостійкість Розрахована на максимальну
температуру відпрацьованих
газів виробу

Герметичність Розрахована на виріб, що
працює в приміщенні або на
відкритому просторі

Стійкість до конденсату Для газоподібного та рідкого
палива

Корозійна стійкість Розрахована на спалювання
газоподібного та рідкого
палива в конденсаційному
приладі

Відстань до горючих будіве-
льних матеріалів

5 см

Місце монтажу Згідно з інструкціями зі вста-
новлення

Пожежні характеристики Нормально займисті (згідно з
EN 13501-1, клас E)

Час опору вогню Потрібний час опору вогню
досягається за рахунок шахти
всередині будівлі.

5.4 Вимоги до шахти для газовідводу

Система газовідводу не має вогнестійких властивостей
(при напрямку впливу ззовні назовні).

При проведенні газовідводу через конструктивні еле-
менти будівлі, що не мають вогнестійких властивостей,
потрібен монтаж шахти. Шахта повинна забезпечувати
вогнестійкість (при напрямку впливу ззовні назовні) кон-
структивних елементів будівлі, через які проходить сис-
тема випуску відпрацьованих газів. Необхідна вогнестій-
кість повинна відповідати вимогам класифікації (бар'єрні
властивості та теплоізоляція) та будівельно-технічним
вимогам.

Дотримуйтесь вимог внутрішньодержавних приписів, роз-
поряджень та стандартів.

Як правило, наявний димар, що використовувався для
газовідводу, відповідає цим вимогам і може використову-
ватись у якості шахти для газовідводу.

Газова герметичність шахти повинна відповідати класу
випробувального тиску N2 згідно з EN 1443. Як правило,
наявний димар, що використовувався для газовідводу,
відповідає цим вимогам і може використовуватись у яко-
сті шахти для димоходу.

5.5 Видалення конденсату

Місцеві приписи можуть регламентувати властивості кон-
денсату, який дозволяється зливати у загальну каналі-
заційну мережу. За необхідності слід використовувати
пристрій нейтралізації.

▶ При утилізації конденсату в загальну каналізаційну
мережа дотримуйтесь місцевих приписів.

▶ Для відведення конденсату використовуйте лише тру-
бопроводи зі стійкого до корозії матеріалу.

5.6 Розташування устя

Розташування устя системи випуску відпрацьованих газів
повинне відповідати міжнародним, національним та/або
місцевим приписам.

▶ Розташуйте устя системи випуску відпрацьованих га-
зів таким чином, щоб забезпечувався належний роз-
поділ відпрацьованих газів та унеможливлювалось їх
зворотне проникнення в будівлю через отвори (вікна,
приточні отвори повітря та балкони).

5.7 Розташування устя над дахом

0,
4 

m
> 40°

 
2,

3 
m

 <

2

1

2

1 Неприпустима діля-
нка розташування устя
(показано сірим кольо-
ром)

2 Приточні отвори пові-
тря

Нахил даху > 40°:

Неприпустима ділянка розташування устя (1) не зале-
жить від розташування приточних отворів повітря (2).
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0,
4 

m

> 25°

 
2,

3 
m

  <

1

2

1 Неприпустима діля-
нка розташування устя
(показано сірим кольо-
ром)

2 Приточний отвір пові-
тря

Нахил даху > 25°:

Якщо приточні отвори повітря та устя системи відве-
дення відпрацьованих газів розташовані на протилеж-
них сторонах гребеня даху, то устя системи відведення
відпрацьованих газів.не повинне знаходитись в неприпу-
стимій для цього ділянці (1).

5.8 Прокладання газовідводу в будівлях

Прокладання газовідводу повинне здійснюватись по яко-
мога коротшому та прямому шляху між виробом та устям
системи випуску відпрацьованих газів, система повинна
мати якомога менше вигинів.

▶ Не розташовуйте кілька колін або ревізійних трійників
безпосередньо один за одним.

Для забезпечення гігієнічних властивостей питної води
трубопроводи питної води повинні бути захищеними від
неприпустимого нагрівання.

▶ Прокладайте газовідвід окремо від трубопроводів
питної води.

Тракт відпрацьованих газів потрібно перевірити по всій
довжині, а за необхідності - очистити.

Газовідвід можна демонтувати з невеликими витратами
(не потрібно дорогих довбальних робіт в житловій зоні,
досить зняти закріплені гвинтами обшивки). Оскільки си-
стема розташована в шахті, це, як правило, забезпечує
можливість легкого демонтажу.

6 Розміри каскаду

6.1 Монтажна висота каскаду при монтажі "в
ряд"

Кількість
виробів

Висота

⌀ 160 мм ⌀ 200 мм ⌀ 250 мм

2 2174 2194 2219

3 2205 2225 2250

4 2235 2255 2280

5 2265 2285 2310

6 2296 2316 2341

6.2 Монтажна висота каскаду при монтажі
"спиною до спини"

Кількість
виробів

Висота

⌀ 160 мм ⌀ 200 мм ⌀ 250 мм

2 2214 2239 2264

3 2244 2269 2294

4 2275 2300 2325

5 2305 2330 2355

6 2305 2330 2355

6.3 Монтажна висота каскаду при монтажі "в L-
подібній формі"

Кількість
виробів

Висота

⌀ 160 мм ⌀ 200 мм ⌀ 250 мм

2 2234 2254 2279

3 2264 2284 2309

4 2295 2315 2340

5 2325 2345 2370

6 2355 2375 2400

6.4 Необхідна висота приміщення

Необхідна висота приміщення складається з:

– монтажної висоти каскаду
– висоти, необхідної для потрібного нахилу горизон-

тального димоходу, що становить 50 мм/м
– необхідного монтажного простору, що становить

200 мм

Приклад:

Каскад з 4 виробами "спиною до спини""
⌀ 250 мм

2325 мм

Необхідна довжина горизонтального ди-
моходу 3 м

+ 150 мм

Необхідний монтажний простір + 200 мм

Необхідна висота приміщення = 2675 мм
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6.5 Розміри каскаду на прикладі 4 виробів,
змонтованих "в ряд"

22
80
*

23
80
**

16
89

65
5

* із клапаном відпрацьованих газів із сервоприводом

* із клапаном відпрацьованих газів без сервоприводу

6.6 Розміри каскаду з 6 виробів, змонтованих
"спиною до спини"

2
3
5
5
*

2
4
5
5
**

2235

12
57

* із клапаном відпрацьованих газів із сервоприводом

* із клапаном відпрацьованих газів без сервоприводу

6.7 Розміри каскаду з 5 виробів, змонтованих
"в L-подібній формі"

23
70
*

24
70
**

* із клапаном відпрацьованих газів із сервоприводом

* із клапаном відпрацьованих газів без сервоприводу

Для монтажу в "L-подібній формі" у залежності від діа-
метра потрібні два коліна 45° та відповідні подовжувачі
(вони вкорочуються до початку монтажу) згідно з наступ-
ними малюнками. Ці елементи потрібно замовляти дода-
тково до базового комплекту для підключення.

2157

2
3
2
7

580
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5
7

6

4
7

2
(D

N
 1

6
0

 -
 2

)

2
0

1

(D
N

 2
0

0
 -

 2
)

5
0

5
0

418
(DN 160 - 1)

155

(DN 200 
- 1)

680

90190(DN 250

Положення Деталь Робоча довжина

1 DN 250, середина 190

2 DN 200 155

3 DN 200 200

4 DN 160 420

5 DN 160 470

7 Монтаж клапана відпрацьованих
газів

На опалювальних приладах можна монтувати клапани
відпрацьованих газів із сервоприводом або без нього.

16
2

X62

X + 100

16
2

При застосуванні клапану відпрацьованих газів без сер-
воприводу замість клапана із сервоприводом монтажна
висота каскаду збільшується на 100 мм.

▶ В одному каскаді дозволяється застосовувати кла-
пани відпрацьованих газів тільки із сервоприводом
або тільки без нього.
– Поєднання клапанів відпрацьованих газів із сер-

воприводом та без нього в одному каскаді може
призвести до різниці потужності між виробами.

▶ Змонтуйте на кожному виробі клапан відпрацьованих
газів згідно з посібником із монтажу, що додається до
нього.

Умови: Вироби з клапаном відпрацьованих газів без сервоприводу

Небезпека!
Небезпека отруєння через потрапляння
відпрацьованих газів!

При застосуванні клапанів відпрацьованих
газів без сервоприводу з порожнього си-
фону виходять відпрацьовані гази.

▶ Перед введенням в експлуатацію на-
повніть сифон клапана відпрацьованих
газів.

▶ Під час технічного обслуговування перевірте й за не-
обхідності почистіть сифон клапана відпрацьованих
газів.

8 Монтаж патрубка відведення
відпрацьованих газів та
горизонтального димоходу

▶ Змонтуйте каркас і встановіть прилади.

8.1 Монтаж виробів "в ряд"

8.1.1 Комплект поставки базового
приєднувального комплекту для 2
розташованих поряд виробів та по одному
комплекту розширення для додаткових
виробів

2 5 5

1 3 4

7

6

Базовий приєднувальний комплект
1 Сифон (1 x)

2 Кінцевий елемент зі
стоком конденсату
(1 x)

3 Ревізійне коліно
⌀ 110 мм, висота
140 мм (1 x)

4 Ревізійне коліно
⌀ 110 мм, висота
390 мм (1 x)

5 Труба димоходу з
похилим вводом (2 x)

Комплект розширення
6 Ревізійне коліно

⌀ 110 мм, висота
390 мм (1 x)

7 Труба димоходу з
похилим вводом (1 x)
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8.1.2 Монтаж труб димоходу

1. Вкоротіть високі ревізійні коліна ⌀ 110 мм зі сторони
без муфти.
– Висота кожного ревізійного коліна ⌀ 110 мм по-

винна відрізнятись на 3 см.

2

3 1

2. Продовжуйте монтаж на виробі (3), розташованому
найближче до вертикального димоходу.

3. Надягніть ревізійне коліно ⌀ 110 мм (1) на трубу ди-
моходу з відгалуженням (2).

4. Встановіть трубу димоходу (2) зі змонтованим колі-
ном (1) в клапан відпрацьованих газів.

5. Підіпріть трубу димоходу кріпленням труби опорної
стійки.

6. Змонтуйте з'єднання між каскадом та вертикальним
димоходом.

7. Змонтуйте труби димоходу для інших виробів.
8. Надягніть кінцевий елемент зі стоком конденсату до

упору на димохід.
9. Змонтуйте сифон для конденсату, а також стічну

трубу конденсату, що надається замовником.

Небезпека!
Небезпека для життя внаслідок витоку
відпрацьованих газів!

При герметичному з'єднанні сифона для
конденсату з каналізаційним трубопрово-
дом може відбуватись висмоктування вмі-
сту сифона для конденсату. Якщо сифон
для конденсату порожній або недостатньо
заповнений, відпрацьовані гази можуть ви-
ходити в повітря в приміщенні.

▶ Простежте, щоб стічна труба конден-
сату не була герметично з'єднана з ка-
налізаційним трубопроводом.

10. З'єднайте стічну трубу конденсату з каналізаційною
мережею будинку.

11. Затягніть всі кріплення труб.

8.1.3 Монтаж виробів на стіні

1. Встановлюйте вироби таким чином, щоб відстані між
ними були якомога однаковими.
– Якщо встановлення з однаковими відстанями

неможливе, в трубу колектора відпрацьованих
газів необхідно встановити подовжувачі.

1 323

4 4

2. Закріпіть кожну трубу димоходу ⌀ 110 мм (2) та ко-
жне коліно (4) за допомогою кріпильного хомута до
стіни.

3. Змонтуйте на кожну трубу димоходу та кожен кінце-
вий елемент зі стоком для конденсату (1) трубний
хомут (3).

4. Якщо між виробом та горизонтальним димоходом
встановлюються довші труби димоходу ⌀ 110 мм,
дотримуйтесь вказівок, наведених в Гл. „"Монтаж
димоходу між каскадом та вертикальною системою
випуску відпрацьованих газів (→ сторінка 20)".

5. Заверште встановлення виробів у згідно з інструкці-
ями у відповідному посібнику зі встановлення.

6. Введіть вироби в експлуатацію.
7. Перевірте герметичність газовідводу.
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8.2 Монтаж виробів "спиною до спини"

8.2.1 Комплект поставки базового
приєднувального комплекту для 2 виробів,
розташованих "спиною до спини" та
по одному комплекту розширення для
додаткових виробів

16 7811

2

3

9

4510

Базовий приєднувальний комплект
1 Кінцевий елемент зі

стоком конденсату
(1 x)

2 Сифон (1 x)

3 Коліно 45° ⌀ 110 мм
(1 x)

4 Ревізійне коліно
⌀ 110 мм, висота
140 мм (1 x)

5 Ревізійне коліно
⌀ 110 мм, висота 390
мм (1 )

6 Труба димоходу з
двома похилими вво-
дами (1 x)

7 Труба димоходу, дов-
жина 110 250 мм (2 x)

Комплект розширення
8 Труба димоходу

⌀ 110 мм, довжина
250 мм (2 )

9 Коліно 45° ⌀ 110 мм
(1 x)

10 Ревізійне коліно
⌀ 110 мм, висота
390 мм (2 x)

11 Труба димоходу з
двома похилими вво-
дами (1 x)

8.2.2 Монтаж труб димоходу

1. Вкоротіть високі ревізійні коліна ⌀ 110 мм зі сторони
без муфти:

6 5 2 14 3

2. На виробі 1 (1) змонтуйте коротше коліно з довжи-
ною A. Інші довжини ревізійних колін наведені в на-
ступній таблиці.

Виріб Довга труба димоходу (мм)

1 A

2 A + 62

3 A + 30

4 A + 92

5 A + 61

6 A + 123

3. Продовжіть монтаж на виробах, розміщених найбли-
жче до вертикального димоходу.

1

3

4

5

2

4. Надягніть ревізійне коліно ⌀ 110 мм (2) на трубу ди-
моходу з відгалуженням (1).

5. Встановіть трубу димоходу (1) зі змонтованим колі-
ном в клапан відпрацьованих газів.

6. Підіпріть трубу димоходу кріпленням труби опорної
стійки.

154 m
m

2
6

6
 m

m

7. Вкоротіть подовжувачі.

8. Змонтуйте труби димоходу ⌀ 110 мм (4) з колінами
45° (3) та ревізійними колінами (5).
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9. Встановіть цей елемент між димоходом (2) та клапа-
ном відпрацьованих газів виробу.

10. Відрегулюйте цей елемент таким чином, щоб труба
розташовувалась з нахилом в 3° і щоб труби ввій-
шли до упору в муфти.

11. Змонтуйте з'єднання між каскадом та вертикальним
димоходом, див. "Монтаж димоходу між каскадом
та вертикальною системою випуску відпрацьованих
газів" (→ сторінка 20).

12. Змонтуйте труби димоходу для інших виробів.
13. Надягніть кінцевий елемент зі стоком конденсату до

упору на димохід.
14. Змонтуйте сифон для конденсату, а також стічну

трубу конденсату, що надається замовником.

Небезпека!
Небезпека для життя внаслідок витоку
відпрацьованих газів!

При герметичному з'єднанні сифона для
конденсату з каналізаційним трубопрово-
дом може відбуватись висмоктування вмі-
сту сифона для конденсату. Якщо сифон
для конденсату порожній або недостатньо
заповнений, відпрацьовані гази можуть ви-
ходити в повітря в приміщенні.

▶ Простежте, щоб стічна труба конден-
сату не була герметично з'єднана з ка-
налізаційним трубопроводом.

15. З'єднайте стічну трубу конденсату з каналізаційною
мережею будинку.

16. Затягніть всі кріплення труб.
17. Заверште встановлення виробів у згідно з інструкці-

ями у відповідному посібнику зі встановлення.
18. Введіть вироби в експлуатацію.
19. Перевірте герметичність газовідводу.

8.2.3 Монтаж виробів у "L-подібній формі"

1. Змонтуйте каскад в "L-подібній формі" з тих компле-
ктів, та в тій послідовності, що вказані в Гл. Монтаж
патрубка відведення відпрацьованих газів та горизо-
нтального димоходу (→ сторінка 17).

2. Дотримуйтесь необхідної відстані між сегментами
опорних стійок, див. Розміри каскаду (→ сторінка 15).

3. Проведіть димохід в L-подібний вигин, використову-
ючи деталі, зазначені в наступній таблиці:

⌀ (мм) Деталь Геометрія

⌀ 160 – 2 x коліна
45°

– 1 x подовжу-
вач 490 мм

– 1 x подовжу-
вач 532 мм

490

5
3
2

⌀ (мм) Деталь Геометрія

⌀ 200 – 2 x коліна
45°

– 1 x подовжу-
вач 255 мм

– 1 x подовжу-
вач 302 мм

255

3
0
2

⌀ 250 – 2 x коліна
45°

– 1 x подовжу-
вач 290 мм

290

4. Затягніть всі кріплення труб.

8.3 Монтаж димоходу між каскадом та
вертикальною системою випуску
відпрацьованих газів

1 2

1. Встановіть в приміщенні встановлення виробу в ди-
мохід для виконання контролю не менше одного ре-
візійного отвору в трубу колектора відпрацьованих
газів.

2. Змонтуйте подовжувачі (2), ревізійні отвори (1) та
вигини, починаючи від шахти або зовнішньої стіни, в
напрямку до виробу.

3. За потреби вкоротіть подовжувачі за допомогою
пилки.

Монтаж кріпильних хомутів
4. Змонтуйте на кожен подовжувач по одному кріпиль-

ному хомуту безпосередньо поруч з муфтою.
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11

5. Змонтуйте на подовжувач після кожного коліна 87°
додатковий хомут (1).

11

6. Змонтуйте на подовжувач після кожного коліна 45°
додатковий хомут (1).

9 Монтаж систем ⌀ 160, 200, 250 мм

Для монтажу димоходу в шахті зробіть спочатку прохід в
шахту і змонтуйте опорну шину або опорну трубу. Після
цього змонтуйте в шахті трубу.

9.1 Монтаж базового комплекту для монтажу в
шахті

250 mm

6

7

5

4

3

2

1

1 Опорна шина

2 Опорне коліно

3 Труба димоходу

4 Пристрій для полег-
шення монтажу

5 Розпірка

6 Ревізійний отвір

7 Стропа

Система Мінімальні розміри шахти

кругла кутова

⌀ 160 мм ⌀ 220 мм 200 мм x 200 мм

⌀ 200 мм ⌀ 260 мм 240 мм x 240 мм

⌀ 250 мм ⌀ 310 мм 290 мм x 290 мм

▶ Визначте місце встановлення газовідводу в шахті.

9.1.1 Монтаж опорного коліна

1. Переконайтесь, що опорна шина має достатню дов-
жину. Існують також опорні шини довжиною 500 мм.

2. Встановіть опорне коліно (2) з опорною шиною (1)
таким чином, щоб труба димоходу розташувалась
посередині шахти.

3. Для забезпечення стійкості спрямуйте отвір U-подіб-
ного профілю опорної шини донизу.

4. Змонтуйте димохід на опорній трубі (замовляється
додатково). (→ сторінка 22)
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9.1.2 Монтаж опорної труби та опорного коліна
(опціонально)

1

3

2

1. Відріжте пилкою трубу димоходу (1) по мітці (2).
2. Надягніть відрізану муфту (3), повернувши її нав-

паки, знову на трубу димоходу.

6

5

4

3. Підберіть довжину опорної труби між дном шахти та
опорним коліном.

4. Змонтуйте розпірку (5) на опорну трубу.
5. Поставте опорну трубу (4) відрізаною муфтою вгору

на дно шахти.
6. Надягніть опорне коліно (6) на опорну трубу (4).

9.1.3 Монтаж розпірки

Сфера застосування: Система ⌀ 160 мм

1. Зберіть окремі деталі потрібних розпірок.
2. Насуньте розпірки на газовідвід.

– Відстань між розпірками: ≤ 2 м

9.1.4 Встановлення труб димоходу в шахту

1. Змонтуйте на нижньому кінці першої труби димоходу
(3) пристрій для полегшення монтажу (4) (→ Монтаж
базових комплектів для шахтного монтажу).

2. Закріпіть стропу до пристрою для полегшення мон-
тажу.

3. Переконайтесь, що сторона труби димоходу з му-
фтою спрямована догори.

4. Опустіть трубу димоходу (3) за допомогою стропи
(7) настільки донизу, щоб можна було надягнути
наступну трубу димоходу (6).

5. Вставте наступну трубу димоходу до упору в муфту
першої труби димоходу.

6. Встановлюйте наступні труби до того часу, поки най-
нижча труба не ввійде в опорне коліно.

7. Зніміть стропу з пристрою для полегшення монтажу.
– Для цього можна скористатись отвором в шахті.

9.1.5 Монтаж ревізійних отворів та колін

1. Якщо неможливо виконати огляд димоходу з устя
шахти, змонтуйте у зручному місці ревізійний отвір.

2. Якщо в шахті необхідні вигини, змонтуйте коліна 15°
або 30°.

3. Встановіть після кожного коліна ревізійний отвір яко-
мога ближче до коліна.

9.1.6 Монтаж шахтної насадки

1

2

3

4

300 mm

100 mm

Обережно!
Небезпека пошкодження в результаті
займання сажі у розташованому поруч
димарі!

Можливе пошкодження устя димоходу в
результаті теплового впливу розташова-
ного поруч димаря.

▶ За необхідності вставте замість чорної
пластмасової труби кінцеву трубу з нер-
жавіючої сталі.

Обережно!
Небезпека пошкодження в результаті
теплового розширення!

Внаслідок термічного розширення випуск-
ного трубопроводу, кришка може періоди-
чно підніматись до 2 см!

▶ Переконайтесь у наявності достатнього
вільного простору над кришкою.

1. Змонтуйте чорну пластмасову трубу димоходу (3)
комплекту поставки для приєднувального комплекту
для шахти.
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– Верхня труба димоходу повинна бути стійкою до
дії сонячних променів.

2. Заберіть стропу з шахти.
3. Надягніть шахтну насадку (2) на чорну пластмасову

трубу (3).
4. Закріпіть шахтну насадку за допомогою дюбелів та

гвинтів до бічної стінки шахти.
5. При цьому закріпіть верхню кришку з тильною венти-

ляцією (1) за допомогою запобіжного троса з комп-
лекту поставки до кріпильного гвинта.

6. Переконайтесь, що верхня кришка (1) за допомогою
гайки-баранця (6) закріплена до шахтної насадки (2).

9.1.7 Монтаж патрубка шахти

1

2

3

4

1. Надягніть трубу димоходу довжиною 500 мм (1) на
опорне коліно.

2. Вставте стінну втулку для проходу в шахту (2) в про-
хідний отвір.

3. Закріпіть стінну втулку будівельним розчином і дайте
розчину затвердіти

4. Альтернатива
▶ Кільцева щілина навколо настінної накладки

може використовуватись для тильної вентиляції
димоходу. У цьому разі решітку тильної вентиля-
ції можна не встановлювати.

5. Якщо у шахті невеликого розміру стінна втулка впи-
рається в муфту труби димоходу, приберіть внутрі-
шнє кільце стінної втулки.

6. Надягніть стінну заглушку з комплекту поставки (3)
на трубу димоходу, але поки що не закріпляйте
стінну заглушку.

Умови: Якщо забір повітря для підтримки горіння здійснюється з при-
міщення встановлення або по повітропроводу ззовні через зовнішню
стіну

▶ Зробіть внизу шахти прохід для тильної вентиляції
димоходу.

▶ Закріпіть вентиляційну решітку (4).
▶ Закріпіть стінну заглушку.

9.2 Монтаж вертикального проходу через дах

▶ При встановленні каскаду під дахом використовуйте
прохід через дах.
– Можна використовувати проходи через дах фаса-

дної системи (нержавіюча сталь).
– Для системи ⌀ 160 мм існує також версія з чорної

пластмаси.

9.2.1 Монтаж проходу через дах (чорного)

5

4

3

2

1

1. Вставте згори вертикальний прохід через дах (1)
на голландську черепицю похилого даху (2) або на
ізоляційний рукав для плоского даху.

2. Надайте проходу через дах вертикальне положення
і закріпіть хомут (3) на стропилі або на стелі.

3. Змонтуйте подовжувачі (4) і, за наявності, необхідні
ревізійні отвори (5).

9.2.2 Монтаж проходу через дах з нержавіючої
сталі

1

2

3

1 Прохід через дах

2 Голландська черепиця
скатного даху

3 Кріпильний хомут
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1. Поставте прохід через дах (1) на голландську чере-
пицю для похилого даху (2) або на ізоляційний рукав
для плоского даху.

2. Зберіть всі елементи системи відведення відпрацьо-
ваних газів "над дахом" (подовжувачі, елемент устя,
затискні хомути).

3. Змонтуйте кріпильний хомут проходу через дах (3)
на стропилі або на стелі.

4. Враховуйте ділянку "над дахом", див. Гл. Монтаж
димоходу на зовнішній стіні (→ сторінка 24).

5. Змонтуйте прохід через дах (чорний) (→ сторінка 23)

9.3 Монтаж димоходу на зовнішній стіні

Для монтажу димоходу на зовнішній стіні спочатку про-
свердліть отвір у зовнішній стіні і змонтуйте опорну кон-
соль. На завершення змонтуйте трубу на зовнішній стіні.

▶ До початку монтажу визначте схему прокладання ди-
моходу, а також - кількість та розташування тримачів
труб.

9.3.1 Зображення системи

1

2

3

4

6

7

8

9

10

5

11

1 Елемент устя

2 Затискний хомут

3 Прохід через дах

4 Хомут стропила

5 Голландська черепиця
скатного даху

6 Подовжувач

7 Тримач труб

8 Ревізійний отвір

9 Опорне коліно

10 Опорна консоль

11 Внутрішній подовжу-
вач

9.3.2 Статичні розміри

Небезпека!
Небезпека травм, спричинених падінням
деталей!

Перевищення статичних розмірів може
стати причиною механічних пошкоджень
газовідводу. В особливо тяжких випадках
деталі можуть від'єднатись і впасти на
людей.

▶ При виконанні монтажу враховуйте
статичні розміри.

▶ Закріплюйте принаймні кожен другий
подовжувач трубним хомутом до зовні-
шньої стіни. Для фасадів із зовнішніми
теплоізоляційними системами за не-
обхідності слід застосовувати придатні
засоби кріплення, які дозволять надійно
приєднати димохід до будови.

A

D

C

B

A не більше 50 м (мак-
симальна вертикальна
висота над опорною
консоллю)

B не більше 2 м (від-
стань між тримачами
труб)

C не більше 2 м (від-
стань між обома верх-
німи тримачами труб)

D не більше 1,5 м (мак-
симальна висота над
останнім тримачем
труб)

Небезпека!
Небезпека травм падаючими деталями!

Частина димоходу, що виступає над да-
хом, повинна мати достатню жорсткість.
Між обома найвищими тримачами труб
(розмір C) не повинно бути зсуву. Зсув зни-
жує жорсткість димоходу і може призвести
до роз'єднання або прокручування газовід-
воду.
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▶ Не встановлюйте елементи зміщення
між обома найвищими тримачами труб
(розмір C).

▶ Встановіть у всіх місцях з'єднань між
обома найвищими тримачами труб
(розмір C) та найвищим відрізком (роз-
мір D) хомути труби для подачі повітря.

9.3.3 Статичні вказівки для зміщення
газовідводу

A

A

A

1

2

1

2

4 m

5 m

▶ Встановлюйте лише одне зміщення.
▶ Використовуйте коліно 45°.
▶ Витримуйте наступні розміри:

– Довжина похилої частини: ≤ 4 м
– Відстань A між 2 тримачами труб (1): ≤ 1 м
– Довжина вертикальної частини: ≤ 5 м

▶ З'єднайте коліно 45° з обох сторін за допомогою зати-
скних хомутів (2) з подовжувачами.

9.3.4 Попередній монтаж опорної консолі

1

1

2

3

a) b)

1. Просвердліть отвір діаметром не менше:

Система Діаметр отвору

⌀ 160/225 мм 253 мм

⌀ 200/300 мм 303/353 мм

⌀ 250/300 мм 403 мм

2. Зберіть опорну консоль, що складається з 2 трима-
чів (1), одного несучого листа (3) та одного U-подіб-
ного профілю (2).

3. Змонтуйте опорну консоль на зовнішній стіні.
Умови: Опорна консоль під прохідним отвором

– Монтаж за можливості a)
Умови: Опорна консоль збоку від прохідного отвору)

– Монтаж за можливості b)
4. Відрегулюйте відстань до стіни наступним чином:

Система Відстань до стіни

⌀ 160/225 мм 160 мм

⌀ 200/300 мм 220 мм

⌀ 250/300 мм 245 мм

– Таким чином, опорна консоль та тримач труб
мають діапазон регулювання +/- 20 мм.

5. Затягніть всі гвинти попередньо змонтованої опорної
консолі.

9.3.5 Монтаж приєднувального патрубка для
труби на зовнішній стіні

1

4

3

2

5

6

7

1 Подовжувач для зовні-
шньої стіни

2 Опорна консоль

3 Опорне коліно

4 Накладка зовнішньої
стіни

5 Внутрішня труба по-
довжувача для зовніш-
ньої стіни

6 Зовнішня труба подов-
жувача для зовнішньої
стіни (вже вкорочена)

7 Труба подачі повітря
опорного коліна

1. Поставте опорне коліно (3) на опорну консоль (2).
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2. Надягніть на зовнішню трубу подовжувача для зо-
внішньої стіни (6) з муфтою зсередини на опорне
коліно.
– Накладка зовнішньої стіни повинна бути насу-

нена на коліно. Подальший монтаж неможливий.
3. Для забезпечення чистого зарівнювання внутрішньої

стіни обріжте трубу.
4. Для цього накресліть лінію відрізу, знову вийміть

трубу з отвору в стіні і обріжте її.
5. Знову надягніть трубу муфтою на опорне коліно.
6. Змонтуйте внутрішню трубу подовжувача зовнішньої

стіни (5) на коліно відведення відпрацьованих газів
опорного коліна.

7. Заповніть щілину між трубою подачі повітря (7) та
отвором у стіні ззовні та зсередини будівельним
розчином.
– Кільцева щілина між внутрішньою трубою та зов-

нішньою трубою повинна бути відкритою.
8. Дайте будівельному розчину затвердіти.
9. Встановіть ззовні накладку зовнішньої стіни (4).
10. Закріпіть тримач труб

– Відстань тримачів труб: ≤ 2 м

9.3.6 Діапазон регулювання тримача труб

43 - 81
(51 - 89)

(67 - 105)

2
9

0
(3

6
5

)
(4

15
)

160/225: Ø 224

(200/300: Ø 299)

(250/350: Ø 349)

6
0

Тримач труб можна регулювати. Для цього необхідно
відрегулювати обидва підтримуючі гвинти.

9.3.7 Стикування елементів системи відведення
відпрацьованих газів для зовнішньої стіни

2

4

4

3

6

1

5

1 Затискний хомут

2 Елемент зовнішньої
стіни

3 Елемент зовнішньої
стіни

4 Стяжні болти

5 Заглиблення

6 Заглиблення

1. Змонтуйте димоходи та кінцевий елемент і, за наяв-
ності, ревізійні елементи з колінами.
– Відстань від устя до поверхні даху: ≥ 1 м
– При вертикальному монтажу затискні хомути по-

трібні лише для зміщень або при нехарактерному
розташуванні устя. Серійно затискним хомутом
оснащується тільки кінцевий елемент.

2. Затягніть усі стінні кріплення.
3. Встановіть по одному затискному хомуту (1) на де-

таль, що з'єднується.
4. Вставте з'єднувану деталь (2) та попередню деталь

(3) до упору одна в одну.
5. Надягніть затискний хомут (1) на обидва зовнішні

заглиблення ((5) та (6)).
6. Затягніть стяжні болти (4).

– Момент затяжки: ≤ 1 Нм
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9.3.8 Монтаж проходу через дах для труб на
зовнішній стіні

Умови: Газовідвід виводиться через звіс даху.

1

2

4

3

5

1 Прохід через дах,
нержавіюча сталь

2 Кріпильний хомут

3 Зовнішня труба про-
ходу через дах

4 Внутрішня труба про-
ходу через дах

5 Приєднувальна муфта

▶ Щоб дощова вода не могла затікати до середини по
зовнішній трубі, змонтуйте прохід через дах.

1. Для підбору довжини встановіть прохід через дах (1)
на голландську черепицю скатного даху (2) або на
ізоляційний комір для плоского даху.

2. Накресліть лінію відрізу на елементі, розміри якого
підбираються (подовжувач або прохід через дах).

3. Для підбору довжини димоходу між проходом через
дах та нижньою частиною можна вкоротити подов-
жувач або прохід через дах.
– Розмір вкорочення: ≤ 20 см

9.3.9 Вкорочування проходу через дах

1

2

3

4

5

1 Прохід через дах

2 Кріпильний хомут

3 Зовнішня труба про-
ходу через дах

4 Внутрішня труба про-
ходу через дах

5 Приєднувальна муфта

1. Вийміть приєднувальну муфту (5) з зовнішньої труби
(3).

2. Вкоротіть зовнішню трубу (3) та внутрішню трубу на
однакову величину.
– Розмір вкорочення: ≤ 20 см

3. Знову вставте приєднувальну муфту (5) в зовнішню
трубу (3).

4. Зберіть всі елементи системи відведення відпрацьо-
ваних газів "під дахом".

5. Зберіть всі елементи системи відведення відпрацьо-
ваних газів "над дахом" (подовжувачі, елемент устя,
затискні хомути).

6. Змонтуйте всі тримачі труб.
7. Змонтуйте кріпильні хомути проходу через дах на

стропилах або на стелі.

Умови: Потрібна висота устя понад 1,5 м

▶ Забезпечте стійкість проходу через дах.
(→ сторінка 28)
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9.3.10 Забезпечення стійкості димоходу

Умови: Прохід через дах виступає на понад 1,5 м над голландською
черепицею (3).

14

2

3

▶ Закріпіть прохід через дах зверху на даху розтяж-
ками.

1. Установіть у всіх місцях з'єднань над голландською
черепицею затискні хомути (1).

2. Змонтуйте тримач труб (2) на трубі "над дахом".
3. З'єднайте цей тримач труб відтяжками (4) або стро-

пою з конструкцією даху.

9.3.11 Вкорочення подовжувача

2

1

1. Вийміть трубу димоходу (2) з зовнішньої труби (1).
2. Вкоротіть трубу димоходу та зовнішню трубу під

прямим кутом зі сторони, протилежної до муфти, на
однакову величину.
– Вкорочуйте трубу димоходу та зовнішню трубу зі

сторін, протилежних до муфти.
3. Знову вставте трубу димоходу (2) в зовнішню трубу

(1).

Попередження!
Небезпека травм, спричинених падінням
деталей!

Зовнішня труба вкорочуваного подовжу-
вача не має заглиблення на нижній сто-
роні, і затискний хомут не може забезпечу-
вати стійкість трубопровідної системи.

▶ Встановіть додатковий тримач труб
зовнішньої стіни, щоб запобігти розді-
ленню та ослабленню елементів сис-
теми під дією вітрового навантаження.

4. Змонтуйте безпосередньо над вкороченим подовжу-
вачем додатковий стінний тримач.

10 Монтаж системи ⌀ 130 мм в шахті

Вказівки з монтажу
Розміри шахти для монтажу базового комплекту
0020042762:

– мин. 170 мм x 170 мм
– мин. ⌀ 190 мм

▶ Встановіть в приміщенні встановлення виробів в ди-
мохід для виконання контролю не менше одного реві-
зійного трійника.

▶ Використовуйте захисну трубу з комплекту поставки
для проходу в шахту.
– Труби димоходу не можна замуровувати.

10.1 Монтаж базового комплекту для монтажу в
шахті

1. Визначте місце встановлення газовідводу в шахті.
– Нахил газовідводу до шахти: мін. 3°

2. Просвердліть прохід такого розміру, який забезпе-
чить достатньо місця для монтажу.

3. Просвердліть отвір в центрі задньої бічної стінки
шахти.
– Діаметр: 10 мм
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10.1.1 Монтаж опорного коліна і встановлення
труб димоходу в шахту

20
0 

m
m

11

12

13

14

15

1. Встановіть опорне коліно з опорною шиною (5) та-
ким чином, щоб труба димоходу розташувалась по-
середині шахти.

2. Насуньте розпірку (3) на труби димоходу.
– Відстань між розпірками: ≤ 4 м

3. Опустіть трубу димоходу (4) за допомогою стропи
(2) настільки донизу, щоб можна було надягнути
наступну трубу димоходу (1).
– Сторона труб димоходу з муфтою повинна зав-

жди спрямовуватись догори.
4. Продовжуйте стикувати труби до того часу, поки

найнижча труба не ввійде в опорне коліно.

5. Якщо неможливо виконати огляд димоходу з устя
шахти, змонтуйте у зручному місці ревізійний трійник
(арт. № 0020042764).

Умови: Потрібні коліна в шахті

▶ Змонтуйте коліна 15° або 30° (арт. № 0020042768 та
0020042767).

6. Після кожного коліна встановлюйте якомога ближче
до коліна ревізійний трійник.

10.1.2 Монтаж шахтної насадки

10
0 

m
m

30
0 

m
m

1

2

3

4

1. Змонтуйте алюмінієву трубу димоходу ⌀ 130 мм (4) з
комплекту поставки.

2. Заберіть стропу з шахти.

3. Насуньте шахтну насадку (3) на алюмінієву трубу
(4) і закріпіть її за допомогою дюбелів та гвинтів до
стінки шахти.

4. Закріпіть верхню кришку з тильною вентиляцією (1)
за допомогою запобіжного троса (2) з комплекту
поставки до алюмінієвої труби.

5. Зафіксуйте верхню кришку у шахтній насадці (3).

10.1.3 Монтаж патрубка шахти

4

3

1

2

1. Надягніть трубу димоходу довжиною 500 мм (2) на
опорне коліно.

2. Вкоротіть захисну трубу DN 180 (1) для проходу в
шахту на товщину стінки шахти.

3. Надягніть захисну трубу на трубу димоходу, вста-
вляючи її в шахту, щоб вона сіла урівень з зовніш-
ньою стіною шахти.

4. Закріпіть захисну трубу будівельним розчином, і
дайте розчину затвердіти.

5. Надягніть стінну накладку з комплекту поставки(4)
на трубу димоходу. Закріпіть стінну накладку тільки
після завершення монтажних робіт на шахті.

6. Зробіть внизу шахти прохід для тильної вентиляції
шахти.
– Габарити: 150 x 150 мм

7. Закріпіть вентиляційну решітку (3).
8. Закріпіть стінну накладку.
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