
Technické podmínky montáže svítidel řady 
VIPET-N, VIPET-N-Em, MULTIVIPET-N 

 
Při montáži a provozu svítidel v prostředí s nebezpečím výbuchu je nutné dodržovat příslušná bezpečnostní opatření dle národních 
zřizovacích předpisů a norem. 
Svítidla VIPET-N jsou plastová, prachotěsná a vodotěsná zářivková svítidla určená pro osvětlování prostorů s nebezpečím výbuchu. 
VIPET-N-Em - svítidlo pro dočasné nouzové osvětlení  
MULTIVIPET-N - svítidlo pro trvalé nouzové osvětlení 
 
Postup montáže svítidla 

1. Vyndejte svítidlo z transportního obalu . 
2. Uvolněte reflektor tak, že pootočíte západky do vertikální polohy. 
3. Vyjměte spojovací materiály z vnitřního prostoru svítidla. 
4. Dle typů namontujte objímky zářivek do připravených otvorů po stranách reflektoru, jejich nenásilným zatlačením do reflektoru zajistíte 

jejich fixaci. 
5. Do bočního otvoru v tělese zasaďte ucpávkovou vývodku (která je obsažena ve výbavě svítidla) a z druhé strany tělesa na ni 

našroubujte matici.  
6. Upevněte těleso svítidla na nosný podklad: 
7. A)     Pomocí samosvorných spon (obr. 1) - lze těleso svítidla uchytit přímo na strop, popř. zeď. Při montáži použijte obal      

svítidla, kde je vyznačena potřebná rozteč otvorů pro nosná pera. Do takto připravených otvorů připevněte nosná pera pomocí 
vrutů a hmoždinek. Těleso svítidla nacvakněte na připevněná pera. Tento způsob uchycení se nedoporučuje pro nerovný 
nosný podklad. 
Jiný zp ůsob uchycení svítidla je nep řípustný!  

8. Protáhněte napájecí kabel skrz ucpávkovou vývodku. Řádně dotáhněte ucpávkové vývodky až do stavu částečné deformace 
těsnící pryžové podložky. Přívodní kabel do svítidla musí mít vnější průměr v rozmezí (viz. Tabulka těsnících oblastí), což je 
nutná podmínka pro řádnou funkci ucpávkové vývodky. Otvor pro napájecí kabel v tělese svítidla, ve které není použita 
ucpávková vývodka (která je obsažena ve výbavě svítidla), utěsněte zaslepovací zátkou. 

9. Zapojte napájecí kabel do volné části přívodní svorkovnice následovně: 
 VIPET-N                 VIPET-N-Em                MULTIVIPET-N 

na svorku L1   -   fázový vodič  na svorku L1   -   vodič dobíjecí fáze na svorku L1   -   vodič dobíjecí fáze    
na svorku N    -   nulový vodič         na svorku N    -   nulový vodič  na svorku L2   -   vodič spínané fáze 
na svorku        -   ochranný vodič  na svorku        -   ochranný vodič na svorku N    -   nulový vodič 

     na svorku        -   ochranný vodič 
Do každého pólu svorkovnice lze p řipojit dva vodi če s průřezem 0,75 – 2,5 mm 2. 

V případě propojení řady svítidel je nutno použít výbavu pro pr ůběžné zapojení!  
10. Pomocí plastových západek zajistěte v tělese přesnou polohu reflektoru. 
11. Nasaďte lineární zářivky (nejsou součástí svítidla) a pootočením zaaretujte do provozní polohy. 
12. Do připravených zácvaků na tělese tlakem nasuňte nerezové spony (které jsou obsaženy ve výbavě svítidla). 
13. Připevněte optický kryt na základní těleso svítidla: 

- přiložte optický kryt tak, aby po celém obvodu dosedl na těsnění umístěné v základním tělese svítidla                                              
-      optický kryt zajistěte nerezovými sponami 

 
Postup zkoušky funk čnosti nouzového svítidla:  
Pro zajištění správného chodu svítidla je nutno dodržet přiložený zápis zkoušení nouzových svítidel. Odpojte svítidlo od sítě. Zářivka 
v nouzovém okruhu (zeleně označená objímka) se musí rozsvítit. LED dioda zhasne. V případě, že dojde k zhasnutí nouzového zdroje 
dříve než po uplynutí doby autonomnosti, ačkoliv je baterie plně nabitá, je nutno baterii vyměnit za novou. 
Upozornění: Plné kapacity dosáhne baterie po přibližně třech nabíjecích/vybíjecích cyklech. 
 
Upozorn ění pro montáž svítidel VIPET-N, VIPET-N-Em, MULTIVI PET-N: 
Svítidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti 
v elektrotechnice. 
Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení. 
Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM. (EK-F06022453) 
POZOR – potenciální nebezpečí elektrostatického nabíjení.; POZOR - svítidlo musí být umístěno, tak aby byl znemožněn  
náhodný dotyk osob a částí svítidla.; POZOR – svítidlo je určeno pro pevnou instalaci.   
Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody! 
 
Údržba:  
POZOR - svítidlo lze čistit pouze vlhkou utěrkou. Je nutné dodržovat pravidelné intervaly čištění svítidla. 
Tabulka1: Tabulka těsnících oblastí pro jednotlivé typy vývodek: 

 M20x1,5 

OBO V-TEC Ex ∅7-12mm 
CEAG CHG 960 92.. P… ∅5,5-13mm 

PFLITSCH typ U59, U28, U2 ∅7-10,5mm (zelená vložka) 
U vývodek Pflitsch je možno na přání zákazníka změnit těsnící oblast pomocí výměnných vložek. 
 
Možnosti uchycení svítidla:  obr. 1    
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Technical conditions for mounting series  
VIPET-N, VIPET-N-Em, MULTIVIPET-N 

 
In case of any erving on lighti fitting in premises with danger of explosion, the national safety rules and regulation 
for prevention of accidents are to be observed. 
The VIPET-N luminaires are fluorescent dustproof and waterproof lighting fixtures designed for the lightening premises with danger of 
explosiv. 
VIPET-N-Em - non-maintained emergency lifting 
MULTIVIPET-N - maintained emergency lifting 
 
Mounting  
1. Take the fixture from transporting packing. 
2. Unbolt the reflector by the swing of the bolts into the vertical position. 
3. Take out the jointing material from the inner space of the lighting fixture. 
4. According to the type, install the lampholders into the holes on the side of the reflector, lock their fixation by unforced insertion into 

the reflector. 
5. Equip with sealing gland with or sealing plug. 

Pass the supply cable through the cable gland. Fix the cable gland properly when the sealing rubber washer is partialy damaged.  
The outer diameter of the supply cable must be in the range (table sealing areas), which is necessary condition for the right function 
of the cable gland. The hole for the supply cable in the sealing plug of the light fitting, in which the cable gland is not used, has to be 
properly packed with sealing plug. 

6. Install the lighting fixture on the base : 
a) By means of self-locking clips (picture 1) - direct installation on the wall/ceiling. Use package of the fixture for 

helping. This kind of fixation is not recommended for uneven surface. 
             Note : another methode of fastening is not allowed !  
7. Lead supply cable through the cable gland (outside diameter of cable 7,5-12 mm). 
8. Connect the stripped end of the supply cable into the terminal block.  

Recommendation : Attend to correct stripping and supply cable connection.                                                                                       
             Connect supply cable into the feeding terminal block as follows: 

 VIPET-N    VIPET-N-Em   MULTIVIPET-N 
on terminal L1 - phase conductor on terminal L1 - cond. of charging phase on terminal L1 - cond. of charging phase    
on terminal N  - neutral conductor  on terminal N  - neutral conductor on terminal L2 - cond. of switching phase 
on terminal      - protective conductor  on terminal      - protective conductor on terminal N  - neutral conductor 

     on terminal      - protective conductor 
To each pole of terminal block can be connected two  conductors in cut 0,75 - 2,5 mm2. 

In case of through-wiring connection it is necessar y to use accessories for such connection !  
9. Attend to correct stripping (8 - 9 mm) and connection on terminals. 
10. Fix reflector in housing and fix diffuser with clips. 
11. Equip with lamps (aren´t a part of packing) and lock in operation position by pushing. 
12. Insert the metal clips (which are included in the equipment) into the premoulded lugs. 
13. Fix glass cover by means of metal clips. 
 
Test of operation:  
For correct operation it is neccesary to abserve enclosed instruction about testing of emergency fixtures. Switch the luminaire off the 
mains voltage. The emergency lamp (green marker) must light. The green LED in the reflector is off. Should the emergency lamp be 
extinguished withinthe test period though the battery is fully charged, the latter will have to be replaced by a new battery set. 
Warning: The full battery capacity will be available after approx. 3 charging/discharging cycles due to physical behaviour. 
 
Warning for the mounting of VIPET-N light fittings:  
The fitting can be installed only by authorised person.  
Producer included in recycling system provided by EKO-KOM company. (EK-F06022453) 
WARNING - potential danger of electrostatic charging; WARNING  - the lighting fixture must be installed in the position, which does not 
allow the touch of persons and parts of the fixture.; WARNING  - the lighting for fixed installation.     
When the mounting instructions are not observed, the producer can not be responsible for incidental damages incurred. 
Maintainance:  
WARNING – the fixture should be cleaned with damp duster only. It is necessary to keep periodic cleaning intervals of lighting fixture.   
Table sealing areas for different types of cable glands: 

 M20x1,5 

OBO V-TEC Ex ∅7-12mm 
CEAG CHG 960 92.. P… ∅5,5-13mm 

PFLITSCH typ U59, U28, U2 ∅7-10,5mm (green pad) 
The cable glands Pflitsch it is possible to change the customer's sealing area with removable inserts. 
 
Possibilities for installation:  pict. 1    
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