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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



2



3

  

1. Данная инструкция поможет Вам в мон-
таже простой кровли. Для установки более 
сложных кровельных конструкций мы реко-
мендуем консультироваться с техническим 
отделом фирмы-изготовителя или авторизо-
ванного дилера.

2. Кровельный материал Evertile разработан 
для кровель с уклоном от 10° до 90°. При 
уклоне кровли меньше 15 ° целесообразно 
проконсультироваться с техническим отде-
лом завода-изготовителя или авторизован-
ного дилера.

3. Рекомендованная температура воздуха при 
монтаже должна быть выше 5 °С. Возможна 
установка кровельного покрытия Evertile при 
температурах ниже 5°C, если материал пред-
варительно находился в помещении при тем-
пературе воздуха выше 5°C.

4. Помните, что Evertile - легкий материал, 
и при ветреных условиях незакрепленные 
плитки могут падать и наносить урон и/или 
ранения.

5. В случае хранения кровельного материала 
Evertile на улице, рекомендуется защитить 
плитки от пыли и воды.

6. Передвижение людей по кровле должно 
быть минимизировано. В случае необхо-
димости, наступать следует на основание 
широкого профиля, где плитка поддержана 
доской.

7. Плитки должны быть установлены от конь-
ка до карниза. Места правильного прибива-
ния плиток, коньковых элементов и планок, 
Вы можете найти на вложенных рисунках. 
Рекомендуется  устанавливать только 3 ряда 
из плиток и одновременно все комплектую-
щие детали (дымоходы, вентиляторы, и т.д.). 
Это предотвращает дальнейшее передвиже-
ние по установленным плиткам.

8. Кровельное покрытие Evertile имеет ори-
гинальную гарантию производителя  30 лет 
при условии правильной установки,  его 
долговечность более 80 лет. Именно поэто-
му изготовитель рекомендует использовать 
только оригинальные комплектующие - ма-
териалы по долговечности  адекватны рядо-
вой черепице Evertile.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА
Небольшие кровли можно крыть с помощью 

молотка и гвоздей, в то время как большие 

крыши более быстро и безопасно монтиро-

вать при помощи пневматических пистолетов 

и других инструментов, рекомендованных 

производителем. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Плитки не должны резаться при помощи угло-

вой шлифовальной машины («болгарка») и 

других дисковых и абразивных инструмен-

тов, так как возможно нарушение антикор-

розийной защиты материала. Рекомендуется 

использовать исключительно гильотины, 

ручные или электрические ножницы.

ГВОЗДИ.
Оригинальные окрашенные гвозди из 

нержавеющей стали, поставляемые 

изготовителем,(NF)  также доступны в боби-

нах (NC), которые используются с пневмати-

ческим пистолетом. Оцинкованные гвозди не 

рекомендуются, потому что они не обладают 

необходимой долговечностью, таким обра-

зом они могут сократить срок службы целой 

крыши.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Пневматический 
     пистолет

2. Окрашенные
     гвозди из 
     нержавеющей 
     стали

3. Гвозди из 
     нержавеющей 
     стали в бобине

4. Гильотина 5. Клещи 
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 КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА.
Последний брус горизонтальной обрешетки 

всегда должен быть закреплен на 20mm от 

верхнего края бруса вертикальной обрешет-

ки, чтобы создать вентиляционный зазор. 

Последние две доски будут обычно иметь 

более короткий шаг (менее 367mm). Верхний 

брус горизонтальной обрешетки поддержи-

вает элементы, соединяющие плитки ниже 

конька хребта (обрезанные плитки Evertile 

или накладки (UNI))(рис 2). Высота коньково-

го бруса определяется уклоном кровли, бла-

годаря этому конек может быть закреплен 

на коньковом брусе и находится на прямой 

линии с плитками Evertile.

ОБРЕШЕТКА ФРОНТОНА
На краю брусков горизонтальной обрешетки 

вертикальная доска (размер 25x50 – 30x50) 

ОБРЕШЕТКА (рис. 3)
1. Обрешетка дымохода

2. Вертикальный брус об-

решетки

3. Горизонтальный брус 

обрешетки 367 мм

4. Диффузионная мембрана

5. Коньковый брус

6. Монтаж ендовы на уровне 

вертикальной обрешетки

7. Брус для торцевой планки

8. Изменение уклона крыши

ОБРЕШЕТКА ПОД ЕНДОВУ 
И МАНСАРДНЫЕ ОКНА
Ендова или фартук вокруг мансардных окон 

должны быть смонтированы ниже верхнего 

уровня бруса горизонтальной обрешетки 

(минимум на 20mm). Именно поэтому ендо-

ва  обычно кладется прямо на вертикальных 

досках и крепится к стропилам – внутренние 

доски крепятся приблизительно в 70 мм от оси 

ендовы и внешних досок как поддержка краям 

элементов ендовы (согласно ширине ендовного 

элемента). На внешней стороне должна быть за-

креплена другая горизонтальная доска как под-

держка краям горизонтальных досок. 

должна быть закреплена для монтажа торцо-

вых планок (EFT) и/или примыканий к стене 

(ESWT). При использовании коротких торцо-

вых планок (EGT), брус должен находиться 

на уровне горизонтальной обрешетки.

ОБРЕШЕТКАОБРЕШЕТКА
Вертикальная обрешетка создает промежу-
ток для вентиляции между диффузионной 
мембраной и плитками Evertile. 

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОБРЕШЕТКА.
Её размер определен шагом стропильных 

ног, ожидаемых снеговых нагрузок и укло-

на кровли. Рекомендованные размеры - 

30x50mm или 40x50mm или 40x60mm. Обра-

тите внимание на крепление вертикальной и 

горизонтальной обрешетки и использование 

пропитанного антисептиком бруса.

УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 
ОБРЕШЕТКИ.
После монтажа диффузионной мембраны 

под брусом вертикальной обрешетки, за-

крепите брус горизонтальной обрешетки 

от карниза до конька. При использовании 

карнизной планки, первый брус горизон-

тальной обрешетки необходимо закрепить 

на расстоянии 40 мм от края вертикальной 

обрешетки. Вторая доска должна быть на 

расстоянии 307mm - 367mm (для плиток, 

которые будут нависать над водосточными 

желобами). Максимальный вылет  должен 

быть не больше 60mm. Другие доски должны 

быть закреплены с шагом 367mm до самого 

конька (рис. 1).
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Оптимальный способ крепления плитки 

Evertile – использование пневматического 

пистолета и оригинальных гвоздей из нержа-

веющей стали. Ручное прибивание гвоздей 

также возможно, но медленно и неудобно.

За исключением первого ряда, плитки приби-

ваются по переднему краю на торцах, между 

углублением и широким профилем (рис. 1.), 

предпочтительно 3-5mm в сторону широко-

го профиля и приблизительно посредине 

высоты профиля для надежного крепления 

плитки к брусу горизонтальной обрешетки.  

Должен быть зафиксирован каждый вто-

рой сегмент плитки Evertile и каждая плитка 

должна перекрывать нижнюю. Шляпка гвоз-

дя должна быть на одном уровне с передним 

краем плитки. 

Первый ряд крепится двумя или тремя гвоз-

дями в верхний край к коньковому брусу 

(рис. 3). После укладывания нижнего слоя 

плиток Evertile торец плитки крепится обыч-

ным способом.

 

Нижний ряд плиток иногда делается с вы-

летом. В случае, когда торец плиток нельзя 

закрепить обычным способом из-за от-

сутствия планки обрешетки, плитки Evertile 

крепят гвоздями сверху в лицевую часть в 

нижний брус горизонтальной обрешетки 

(рис. 4). В этой ситуации рекомендуется при-

бивать плитки вручную, чтобы избежать их 

повреждений давлением пистолета. Шляпки 

гвоздей должны быть обработаны ремонт-

ным комплектом.

 

УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ.
Коньковые элементы  должны крепиться на 

месте перекрытия одним гвоздем под углом 

30 ° к вертикальной оси конькового бруса.

УСТАНОВКА АКСЕССУАРОВ.
Элементы, выполненные на основе профиля 

Evertile, вставляються ниже краев соседних 

плиток и прибиваются с двух сторон в тор-

цы. В элементах, изготовленных из пластика, 

рекомендуется перед прибиванием сверлить 

отверстия под гвозди. Это особенно акту-

ально при работе в условиях низких темпе-

ратур.

УСТАНОВКА ПЛИТОК EVERTILEУСТАНОВКА ПЛИТОК EVERTILE
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Начните монтаж прибивая первый или 

второй полный ряд (не обрезанный) ниже 

конька. Базовый край плиток нужно оста-

вить свободным. (рис. 1) 

Края плиток должны накладываться через 

одно углубление (около 90mm) (рис. 2.).

Для кровель с уклоном менее 15 ° рекомен-

дуется увеличить нахлест до 1 сегмента в 

зависимости от ожидаемой снеговой на-

грузки.

Монтаж плиток Evertile должен начинаться 

с наиболее ветреной стороны. Край пер-

вой  плитки Evertile в каждом ряду должен 

быть загнут вверх на 15mm . Края плитки 

на противоположной стороне крыши долж-

ны быть загнуты на 20mm. Первая плитка 

каждого второго ряда должна быть обреза-

на на 2-4 сегмента. Это поможет избежать 

«встречи» 

4-х углов плиток в одном месте. Вентилято-

ры и другие элементы должны быть уста-

новлены и закреплены во время установки 

плиток Evertile на первом или втором ряду 

от конька.

Следующим шагом является установка 

плиток ниже конька. Обычно расстояние 

от первого бруса горизонтальной обрешет-

ки до конькового бруса меньше 367 мм.  

Верхняя часть плитки должна быть загнута 

вверх на расстояние 40 мм от линии изгиба, 

лишняя часть плитки должна быть обреза-

на гильотиной или ножницами.

В ситуации, когда расстояние от верхне-

го бруса обрешетки до конькового бруса 

меньше 120 мм можно использовать на-

кладку UNI. По коньковому брусу рекомен-

дуется оставить зазор 20 мм для лучшей 

вентиляции кровли. Вышеупомянутый про-

цесс должен также использоваться с дру-

гой стороны конька. 

Следующим шагом является обрезка верх-

ней торцовой планки (EFT) или планки 

примыкания (ESWT) и их монтаж по обе 

стороны конька. После этого могут быть 

установлены коньковые элементы и про-

должена установка плиток Evertile к кар-

низу. Все элементы кровельной системы 

Evertile должны быть установлены в одно 

время для минимизации перемещений 

кровельщиков по смонтированному по-

крытию. 

Важно положить плитки точно, таким об-

разом углубления и профили плиток со-

ставят единую прямую линию от конька 

до карниза. При монтаже плиток помните, 

что их края должны быть загнуты вверх на 

фронтонах, примыканиях, коньках и загну-

ты вниз (около 20 мм) на ендове и  фарту-

ках мансардных окон.

МОНТАЖ:
1. первый полный ряд плитки Evertile (це-

лые плитки) включая вентиляторы.

2. Второй ряд плиток, положенных в 

«структуре»

3. Основа третьего ряда

4. Соединение ниже конька обрезанными 

плитками или накладкой (UNI)

5. Основание торцевой планки (EFT)

6. То же на второй стороне крыши

7. Монтаж коньковых элементов

8. Продолжение монтажа кровельной си-

стемы Evertile.

1
МОНТАЖМОНТАЖ
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ОБРЕЗКА
Если во время монтажа кровельного по-

крытия Evertile необходимо обрезать 

плитку и подогнать ее под другую деталь 

(например, конек или ендову). Можно ре-

зать плитку различными типами ручных и 

электрических ножниц, но рекомендуется 

применять гильотину( рис. 1). Все об-

наженные края должны быть окрашены 

акриловой краской, входящей в ремонт-

ный комплект.

Предупреждение!
Запрещено использование для порезки 
плиток и комплектующих деталей Evertile 
абразивных инструментов («болгарок»). 
Высокая температура работы таких 
инструментов повреждает антикоррозион-
ную защиту кровельной системы Evertile. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
(КОРОТКИЙ) ЗАГИБ
Если необходимо согнуть края плиток 

вверх или вниз для монтажа торцевых 

планок, примыканий, ендовы, конька и т.д. 

,рекомендуется использовать специальный 

гибочный агрегат (рис. 2), чтобы сделать 

необходимый загиб и предотвратить риск 

повреждения поверхности плитки. Плитки 

перед загибом помещаются между губок 

гибочного агрегата и фиксируются.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
(ДЛИННЫЙ) ЗАГИБ
В последнем ряду плиток под коньком 

обычно необходимо обрезать плитки по 

горизонтали и загнуть их вверх под ко-

нек. Плитка должна быть сначала согнута 

и затем обрезана по горизонтали. Плитка 

должна быть зафиксирована на отмечен-

ном месте губками гибочного агрегата 

(рис. 3), затем нужный изгиб получен при 

нажатии рычага (рис. 4).

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА
Гильотина и гибочный агрегат могут быть 

приобретены или арендованы у компании-

производителя – Modern Roofing Systems 

и ее партнеров. Использование рекомен-

дованного оборудования позволяет су-

щественно упростить и ускорить монтаж 

кровельной системы Evertile.

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ПЛИТОК EVERTILEИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ПЛИТОК EVERTILE
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BR bow ridge

Ridge batten

SIDE SECTION

КОНЬКОВЫЙ БРУС
Последний брус горизонтальной обрешетки 

должен быть закреплен в 20mm от верхнего 

края бруса вертикальной обрешетки, чтобы 

создать вентилируемый зазор. Последние два 

бруса обычно располагаются с шагом, мень-

шим 367 мм. Верхний брус обрешетки поддер-

живает элемент, соединяющий область крыши 

с коньком (обрезанные плитки или накладка 

(UNI) (рис. 2 и 3.)). Высота конькового бруса 

должна соответствовать уклону кровли, таким 

образом, конек находится в прямой линии с 

плитками (рис. 1.)

УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ.
После монтажа плиток Evertile с обеих сторон 

конька, закрепления торцевых планок и при-

мыканий, коньковые элементы должны быть 

смонтированы на коньковом брусе и выровне-

ны к его оси.

Коньковые элементы должны быть закрепле-

ны одним гвоздем в месте их соединения под 

углом приблизительно 30 ° к вертикальной оси 

конькового бруса (рис. 3).

СОЕДИНЕНИЕ С НАКЛАДКОЙ UNI
В ситуации, когда шаг обрешетки последнего 

ряда является меньшим 120 мм, обрезка плит-

ки является экономически нецелесообразной. 

Последний ряд плиток может быть заменен 

оригинальной накладкой UNI.  Этот элемент 

может быть закреплен тем же способом, что 

и рядовая плитка 

МОНТАЖ КОНЬКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВМОНТАЖ КОНЬКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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В ситуации, когда края крыши перпендикуляр-

ны брусу горизонтальной обрешетки, рекомен-

дуется использование оригинальной торцевой 

планки.

СТАНДАРТНАЯ 
ТОРЦЕВАЯ ПЛАНКА (EFT).
Торцевая планка покрывает края плитки. Торце-

вая планка устанавливается от конька к карнизу 

по фронтонному краю кровли, она прибивается 

гвоздями к брусу вертикальной обрешетки или 

краям бруса горизонтальной обрешетки двумя 

или тремя гвоздями в боковую сторону (рис. 2) 

и двумя гвоздями в верхнюю часть (рис 1). Тор-

цевая планка покрывает три ряда плитки. Ниж-

ний край торцевой планки должен быть обрезан 

и согнут как показано на рисунке 3.  Торцевая 

планка – специальный элемент, она разрабо-

тана специально для правого или левого края 

кровли, правые и левые торцевые планки не 

являются взаимозаменяемыми.

В ситуации, когда фронтон не перпендикулярен 

скату кровли, невозможно использование ори-

гинального элемента ( торцевой планки), так 

как ее вырезы не подойдут к профилю кровель-

ного элемента. В таком случае рекомендуется 

изготавливать торцевую планку самостоятель-

но из плоского листа VST или другого металли-

ческого листа.

 

За дополнительной информацией обратитесь к 
изготовителю.

1.

2.

3.

ТОРЦЕВАЯ ПЛАНКАТОРЦЕВАЯ ПЛАНКА
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1.

2.

3.

В ситуации, где край кровли перпендику-

лярен брусу горизонтальной обрешетки, 

рекомендуется использовать короткую тор-

цевую планку(EGT).

 

 

 Короткая торцевая планка может исполь-

зоваться  для подчеркивания структуры 

кровельной плитки (рис. 1). Торцевая план-

ка устанавливается по фронтону кровли, 

начиная от конька и заканчивая карнизом. 

Торцевая планка крепится одним гвоздем с 

боковой стороны (рис. 2) и одним с верхней 

(рис. 1). 

Короткая торцевая планка бывает для 

правой и левой стороны, они  не взаимо-

заменяемы. 

В ситуации, когда фронтон не перпендику-

лярен скату кровли, невозможно использо-

вание оригинального элемента (короткой 

торцевой планки), так как ее вырезы не по-

дойдут к профилю кровельного элемента. 

В таком случае рекомендуется изготавли-

вать торцевую планку самостоятельно из 

плоского листа VST или другого металли-

ческого листа.

За дополнительной информацией 
обратитесь к изготовителю.

ТОРЦЕВАЯ ПЛАНКАТОРЦЕВАЯ ПЛАНКА
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1.

2.

3.

4.

БОКОВОЕ ПРИМЫКАНИЕ 
К СТЕНЕ (ESWT)
Боковое примыкание соединяет плоскость 

кровли с вертикальной стеной. Боковое при-

мыкание устанавливается от конька к карни-

зу по краям плиток (которые должны быть 

загнуты вверх на 15-20 мм) и прибивается к 

вертикальному брусу обрешетки или краям 

бруса горизонтальной обрешетки двумя-

тремя гвоздями (рис. 2) со стороны стены и 

двумя гвоздями в верхнюю часть (рис 1). 

 

Планка покрывает три ряда рядовой плитки. 

Нижний край планки должен быть обрезан и 

согнут, как показано на рисунке 3

Планка должна быть закреплена фартуком, 

силикатным клеем либо стеновым материа-

лом (рис. 3).

Элементы планки примыкания доступны 

для правой и левой стороны и не являются 

взаимозаменяемыми.

В ситуации, когда край кровли не перпенди-

кулярен скату, невозможно использование 

оригинального элемента (примыкания), так 

как ее вырезы не подойдут под профиль 

кровельного элемента. В таком случае реко-

мендуется изготовить планку примыкания 

самостоятельно из плоского листа VST или 

другого металлического листа.

За дополнительной информацией 
обратитесь к изготовителю.

БОКОВОЕ ПРИМЫКАНИЕ К СТЕНЕБОКОВОЕ ПРИМЫКАНИЕ К СТЕНЕ
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1.

2.

3.

4.

КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА (ETN).
Карнизная планка монтируется между ниж-

ним рядом кровельных плиток и водосточ-

ными желобами. Карнизная планка может 

быть смонтирована прямо на брус верти-

кальной обрешетки и стропильные ноги. 

УСТАНОВКА КАРНИЗНОЙ 
ПЛАНКИ.
Для правильной установки карнизной планки 

должна быть смонтирована горизонтальная 

доска на расстоянии 20-40 мм от края бру-

са вертикальной обрешетки или стропила. 

Верхняя часть карнизной планки находится 

на горизонтальной доске, средняя – кре-

пится к брусу вертикальной обрешетки или 

стропильной ноге, нижняя часть заходит в 

водосточный желоб.

 

 Карнизная планка должна быть прибита 3-4 

гвоздями к горизонтальной доске (рис. 2) с 

нахлестом 75-100 мм (рис. 1).
 

МОНТАЖ КРОВЕЛЬНЫХ ПЛИТОК 
С ВЫПУСКОМ.
Кровельные плитки должны заходить в водо-

сточный желоб, что должно быть предусмо-

трено на этапе монтажа обрешетки (шаг 307-

367 мм). Монтаж плиток с выпуском (рис. 3) 

позволяет дождевой воде стекать непосред-

ственно в желоб. Рекомендованный выпуск 

нижнего ряда плиток не должен превышать 

60 мм. 

МОНТАЖ КРОВЕЛЬНЫХ ПЛИТОК
БЕЗ ВЫПУСКА. 
Монтаж нижнего ряда плиток без выпуска 

используется главным образом в случаях, 

когда существует угроза повреждения края 

плиток снегом и льдом (рис. 4). В этой си-

туации нахлесты карнизных планок должны 

быть 100 мм.  

УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВУСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ
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Diffusion membrane

Horizontal batten
Vertical batten

Spar

EST roof tile 

1.

2.

3.

4.

5.

РЕБРО КРОВЛИ. 
Примыкание кровельных плиток к ребру. 

Ребро кровли монтируется вертикальной до-

ской, высота которой зависит от уклона кров-

ли. Края плиток, примыкающих к бедру, долж-

ны быть загнуты вверх на 20-30 мм. (Pиc. 1).

УПЛОТНИТЕЛЬ.
Коньковые элементы не могут точно соот-

ветствовать профилю кровельных плиток, 

поэтому возможно появление небольших 

промежутков между верхней частью плиток 

и нижней частью коньковых элементов. Для 

защиты этих участков от снега рекомендуется 

применять уплотнитель (рис. 2 и 3). Также для 

защиты ребер допустимо применение различ-

ных видов вентиляционных поясов. 

УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ.
Установка коньковых элементов на ребрах 

кровли аналогична монтажу коньков кровли. 

От основания используется коньковый эле-

мент начала гребня (BRS). Для объединения 

ребер с коньками рекомендуется использова-

ние углового конькового элемента (YBP) (рис. 

4 и 5.).

УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
V-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ.
Коньковые элементы V-образной формы уста-

навливаются на два параллельных коньковых 

бруса. Края кровельных плиток должны быть 

загнуты вверх на 20-25 мм и полностью закры-

ты коньковым элементом. При низком уклоне 

кровли рекомендуется установка уплотните-

лей. Коньковый элемент прибивается двумя 

гвоздями на каждой стороне элемента к конь-

ковому брусу. 

РЕБРО КРОВЛИРЕБРО КРОВЛИ
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EVL – вентилятор стальной 12,5 cm2.

Минимальный уклон 18

АКСЕССУАРЫАКСЕССУАРЫ

ELG – вентилятор пластмассовый 7,5 cm2

Минимальный уклон 12 °

ELP – прозрачная плитка EAZ 16 – антенный проход

EHV 110 – вентиляционная труба

 Уклон кровли 8 °-50 °

EBP - основание

EFS - ступень

ESY – мансардное окно

SB – снегозадержатель 

! Основание крепится двумя 
шурупами к горизонтальной доске! 

BLCH и BLCV 

– держатели для провода обогревателя 

Монтаж аксессуаров производится ана-

логично монтажу кровельных плиток. 

Основание каждого элемента соответ-

ствует профилю кровельной плитки. 

Каждый элемент монтируется ниже кра-

ев соседних плиток. Перед прибиванием 

пластиковых элементов рекомендуется 

сделать дрелью отверстия для гвоздей. 
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BIBOBIBO
- cайдинг для вертикальных 
  поверхностей.

BIBO - оригинальные элементы кровель-

ной системы Evertile. Материал и покры-

тие аналогичны кровельным плиткам. 

BIBO используется для отделки верти-

кальных поверхностей – стен, дымохо-

дов и т.д.

Поверхность BIBO можно изменять и 

создавать различные формы. BIBO кре-

пится кровельными гвоздями и легко 

может быть погнут и обрезан.



16

ДЫМОХОДДЫМОХОД

1) 
Классическое решение (рис. 1 и 2.). Изготавливается из плоского листа непосред-

ственно на объекте. Планки примыкания должны устанавливаться на вертикальные 

бруски.

 

2) 
Верхнее примыкание (рис. 3.). В таком случае используются оригинальные элемен-

ты примыкания (ESWT), которые используются наряду с плоским листом (VST). В 

этой ситуации края кровельных плиток загибаются вверх на 20 мм. В нижней части 

дымохода устанавливается плоский лист ниже краев кровельных плиток. Следую-

щим шагом будет монтаж планок примыкания к стене на каждой стороне дымохо-

да. Планка примыкания заканчивается ниже соседних кровельных плиток. В конце 

устанавливается верхний плоский лист ниже ближайшего ряда кровельных плиток, 

находящихся ниже дымохода. Соединение между планками и дымоходом может 

быть промазано силиконовым клеем для гидроизоляции.  

Существует два решения устройства дымохода:

1

2 3
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1.

Roof tile evertile
- shortened edge 
bend c. 20mm down

VY Valley

Valley spar

Spar

Battening of valley
in the level of vertical battens

Horizontal batten

Diffusion membrane

axonometry square cut + axonometry

Vertical batten

20
-3

0m
m

VALLEY

2.

3.

ЕНДОВАЕНДОВА

ЕНДОВА (VY)
Для установки ендовы необходи-

мо использовать оригинальный 

элемент (ендовУ (VY)) с гладкой 

поверхностью. Ендова должна 

быть на одном уровне с брусками 

вертикальной обрешетки или на 

уровне половины сечения бру-

сков  горизонтальной обрешетки 

(мин. 20mm) (рис. 1 и 2).

 

 

 Края плиток должны быть загну-

ты вниз. В случае, когда больший 

поток дождевой воды или таю-

щего снега попадает в ендову с 

одной стороны, рекомендуется 

использование ендовы с верти-

кальным загибом (рис. 3). 

Нахлест листов VY ендовы со-

ставляет мин. 100 мм и листы 

прикрепляются к брускам через 

боковые загнутые края с помо-

щью гвоздей. 
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1.

2.

3.

4.

5.

МАНСАРДНОЕ ОКНОМАНСАРДНОЕ ОКНО

Установка мансардных окон про-

изводится согласно инструкции 

изготовителя. Единственное ис-

ключение – окно и оклад должны 

крепиться к брускам вертикаль-

ной обрешетки или находится на 

уровне половины сечения брусков 

горизонтальной обрешетки (мин. 

20 мм). Края кровельных плиток 

должны быть загнуты вниз. Ми-

нимальный угол ската для кро-

вельной системы Evertile - 10 °, 

но мансардные окна могут быть 

установлены при уклоне от 15 °. 
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