
     

Аппараты  отопительные  газовые  бытовые 
 

Eurotherm Technology 
    
КТ 8 TS(П2) А  КТ 10 TS(П2) А  КТ 12 TS(П2) А  КТ 16 TS(П2) А  КТ 20 TS(П2) А  КТ 30 TS(П2) А  

  КТ 10 TВ(П2) А  КТ 12 TВ(П2) А  КТ 16 TВ(П2) А  КТ 20 TВ(П2) А    

КТ 8 TS(П2) Б  КТ 10 TS(П2) Б  КТ 12 TS(П2) Б  КТ 16 TS(П2) Б  КТ 20 TS(П2) Б  КТ 30 TS(П2) Б  

  КТ 10 TВ(П2) Б  КТ 12 TВ(П2) Б  КТ 16 TВ(П2) Б  КТ 20 TВ(П2) Б    

КТ 8 TS(П2) В  КТ 10 TS(П2) В  КТ 12 TS(П2) В  КТ 16 TS(П2) В  КТ 20 TS(П2) В  КТ 30 TS(П2) В  
  КТ 10 TВ(П2) В  КТ 12 TВ(П2) В  КТ 16 TВ(П2) В  КТ 20 TВ(П2) В    

КТ 8 TS(П2) Г  КТ 10 TS(П2) Г  КТ 12 TS(П2) Г  КТ 16 TS(П2) Г  КТ 20 TS(П2) Г  КТ 30 TS(П2) Г  

  КТ 10 TВ(П2) Г  КТ 12 TВ(П2) Г  КТ 16 TВ(П2) Г  КТ 20 TВ(П2) Г    

КТ 8 TS(П2) К  КТ 10 TS(П2) К  КТ 12 TS(П2) К  КТ 16 TS(П2) К  КТ 20 TS(П2) К  КТ 30 TS(П2) К  
  КТ 10 TВ(П2) К  КТ 12 TВ(П2) К  КТ 16 TВ(П2) К  КТ 20 TВ(П2) К    

КТ 8 TS(П2) Л  КТ 10 TS(П2) Л  КТ 12 TS(П2) Л  КТ 16 TS(П2) Л  КТ 20 TS(П2) Л  КТ 30 TS(П2) Л  

  КТ 10 TВ(П2) Л  КТ 12 TВ(П2) Л  КТ 16 TВ(П2) Л  КТ 20 TВ(П2) Л    

КТ 8 TS(П2) М  КТ 10 TS(П2) М  КТ 12 TS(П2) М  КТ 16 TS(П2) М  КТ 20 TS(П2) М  КТ 30 TS(П2) М  

  КТ 10 TВ(П2) М  КТ 12 TВ(П2) М  КТ 16 TВ(П2) М  КТ 20 TВ(П2) М    
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       Руководство по эксплуатации (далее – Руководство) является эксплуата-
ционным документом, содержащим информацию по применению, монтажу, 
эксплуатации аппаратов отопительных газовых бытовых (далее – аппараты) 
КТ TS(П2) и КТ TВ(П2), изготовленных согласно ТУ У 28.3-23164313.003-
2001, а также - приборов, комплектующих и сборочных единиц, входящих в 
состав аппаратов. Руководство содержит так же рекомендации по примене-
нию внешнего оборудования и инженерных систем для совместной работы с 
аппаратами. 

Руководство предназначено для специалистов монтажно-наладочных 
организаций, производящих работы по монтажу и наладке аппаратов и сис-
тем водяного отопления, специалистов, обслуживающих аппараты, а также – 
Потребителей, эксплуатирующих аппараты. 

Руководство  входит в комплект поставки изделия и постоянно должно 
находиться при нём. При передаче изделия другому владельцу с ним переда-
ется и Руководство.  

Перед началом монтажа и эксплуатации изделия необходимо ознако-
миться с настоящим Руководством и Паспортом, входящими в комплект по-
ставки изделия. Нарушение приведенных в них правил монтажа и эксплуа-
тации может привести к несчастному случаю или материальному ущербу и 
выходу изделия из строя. 

Монтаж изделия, ввод его в эксплуатацию, профилактическое обслужи-
вание и ремонт производятся только работниками специализированных 
организаций, имеющих право на производство этих работ согласно дейст-
вующему нормативному законодательству. 

Предприятие – изготовитель оставляет за собой право вносить измене-
ния в конструкцию и комплектацию изделия в связи с постоянной работой 
по усовершенствованию конструкции сборочных единиц и комплектующих 
изделий. 

 

 

 

 

Ввод аппарата в эксплуатацию (первый пуск) и другие виды техниче-
ского обслуживания производятся в соответствии с «Договором на техниче-
ское обслуживание» между Потребителем и «уполномоченной» организаци-
ей. «Уполномоченными» организациями являются специализированные 
предприятия газового хозяйства или Сервисные Центры, имеющие подтвер-
ждение от Предприятия - производителя о праве производить подобные 
работы. 

Внимание! В связи с постоянно проводимой предприятием – изгото-
вителем работой, направленной на улучшение технических, эксплуата-
ционных и эргономических характеристик изделия в Паспорте изделия 
могут быть не учтены несущественные изменения. 
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Аппараты КТ TS(П2) и КТ TВ(П2) предназначены для теплоснабжения 
индивидуальных жилых домов, квартир и сооружений коммунально-
бытового назначения, снабженных системами водяного отопления с естест-
венной или искусственной циркуляцией теплоносителя с рабочим давлени-
ем воды до 0,2 МПа (2 бар) и максимальной температурой воды на выходе из 
котла до 900С. 

Аппараты отопительные газовые бытовые со стальным теплообменни-
ком КТ TS(П2)предназначены только для нагрева воды в системах водяного 
отопления. Аппараты со стальным теплообменником двухконтурные КТ 
TВ(П2)предназначены для нагрева воды в системах водяного отопления и 
для нагрева воды для системы горячего водоснабжения (с медным теплооб-
менником второго контура). За счет размещенного в водяной полости аппа-
рата медного теплообменника специальной конструкции имеется возмож-
ность получения горячей воды для хозяйственных нужд. Тепловая мощность 
медного теплообменника не превышает номинальную теплопроизводи-
тельность аппарата. 

Аппараты используют для горения воздух помещения, в котором они 
установлены (имеют открытую камеру сгорания). Отвод продуктов сгорания 
производится в дымоход. Приток воздуха и удаление дымовых газов осуще-
ствляется естественным образом - за счет разности плотностей. Аппараты 
снабжены стабилизаторами тяги и имеют систему контроля отвода продук-
тов сгорания. По классификации «Технических правил для установки газово-
го оборудования DVGW – TRGI 1986/1996» аппараты относятся к типу В11BS. 
Схема подвода воздуха и отвода продуктов сгорания  представлена на ри-
сунке 1. 

Аппарат относится к аппаратам класса 2 – по характеру отдачи тепла 
одновременно воде в систему отопления и воздуху в окружающую среду 
непосредственно помещения, где он установлен.  

Аппараты снабжены пьезоэлектрическим розжигом. 

Аппараты рассчитаны на использование природного газа низкого давления с 
низшей теплотворной способностью – 33500…36000 кДж/м3. Номинальная 
теплопроизводительность аппаратов соответствует паспортной при давле-
нии газа в подводящем газопроводе 1274 Па (130 мм вод.ст.). Диаметр тру-

1. Описание и работа аппарата 
 

1.1 Назначение аппарата 
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бопровода, подводящего газ и запорного устройства на нем, в общем случае 
не должен быть меньше диаметра соответствующего патрубка аппарата. 

 
Рисунок 1. Схема подвода воздуха и отвода продуктов сгорания   

 
Аппараты оборудованы защитными устройствами, обеспечивающими 

безопасность пользователя (исключающими поступление газа в топку при 
отсутствии в ней процесса горения и при нарушениях процесса отвода про-
дуктов сгорания). 

В аппаратах КТ TS(П2)предусмотрена возможность регулирования теп-
лопроизводительности (количества тепла, поступающего в систему отопле-
ния)  с помощью регулятора  температуры воды на выходе из аппарата, а в 
аппаратах КТ TВ(П2), обеспечивающих еще и функцию горячего водоснаб-
жения (ГВС) – температура воды в контуре ГВС зависит от количества про-
текающей воды и положения регулятора температуры на газовом клапане. 

 

 

 

Основные технические данные и размеры патрубков для аппаратов 
КТ_TS/TB(П2) В,Г «САНДАРТ» приведены в таблице 1, для аппаратов 
КТ_TS/TB(П2) А,Б «ЛЮКС» в таблице 2, для аппаратов КТ_TS/TB(П2) Л,М 
«САНДАРТ» приведены в таблице 3, для аппаратов КТ_TS/TB(П2) К «ЛЮКС» 
приведены в таблице 4. 

1.2 Технические характеристики 
 

Аппарат со стабилизатором тяги, 

использующий для горения воздух 

помещения, где он установлен  

Тип B11BS 

Продукты сгорания 

(дымовые газы) 

Воздух на горение 

Стабилизатор тяги 
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Габаритные размеры аппаратов, расположение и назначение патрубков 
аппаратов приведены на рисунках 2…25. 

 
Таблица 1. 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 

Наименование аппарата «СТАНДАРТ» 
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1. Топливо  Природный газ ГОСТ 5542-87 

2. Номинальная тепловая мощ-
ность 

кВт 8 10 12 16 20 30 

3. Расход природного газа при 
номинальной мощности 

м3/ч 0,91 1,14 1,37 1,82 2,28 3,42 

4. Максимальная температура 
отопительной воды на выходе 
из аппарата 

С 90+5 90+5 90+5 90+5 90+5 90+5 

5. Номинальное давление газа Па 1274 1274 1274 1274 1274 1274 
6. Давление в системе отопления, 

не более  
бар 2 2 2 2 2 2 

7. Давление воды в системе ГВС, 
не более 

бар - - 6 - 6 - 6 - 6 - 

8. Диапазон регулирования тем-
пературы отопительной воды 
на выходе из аппарата 

С 50-90 50-90 50-90 50-90 50-90 50-90 

9. КПД, не менее % 92 92 92 92 92 92 
10. Корректированный    уровень    

звуковой    мощности  рабо-
тающего аппарата,  не более 

дБ 40 40 40 40 40 40 

11. Номинальная температура 
продуктов сгорания на выходе 
из аппарата, не менее 

С 110 110 110 110 110 110 

12. Расход горячей воды в системе 
ГВС при разнице температуры 
t=35 С л/ч - - 

2
2

0
 +

2
5

 

- 

2
8

0
+

3
0

 

- 

3
5

0
+

4
0

 

- 
4

4
0

+
5

0
 

- 

13. Диаметры присоединительных 
патрубков:  

                                                   по газу 
отопительного контура 

системы ГВС 

дюйм ½ 
1 ½ 

- 

½ 
1 ½ 

- 

½ 
1 ½ 
½ 

½ 
1 ½ 

- 

½ 
1 ½ 
½ 

½ 
2 
- 

½ 
2 
½ 

½ 
2 
- 

½ 
2 
½ 

½ 
2 
- 

14. Диаметр патрубка дымовых 
газов 

мм 120 120 120 120 120 139 

15. Габариты:                       
 высота 
ширина  
глубина 

мм 
668 
252 
410 

668 
252 
487 

668 
252 
547 

748 
355 
500 

750 
410 
502 

833 
540 
565 

16. Содержание в сухих неразбав-
ленных продуктах сгорания:                      

                                         СО, не более 
NOx, не более 

% об. 
мг/м3 

0,05 
240 

0,05 
240 

0,05 
240 

0,05 
240 

0,05 
240 

0,05 
240 

17. Срок службы, не менее лет 15 15 15 15 15 15 
18. Масса аппарата  кг 35 37 43 42 48 60 67 68 76 113 
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Таблица 2. 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 

Наименование аппарата «ЛЮКС» 
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1. Топливо  Природный газ ГОСТ 5542-87 

2. Номинальная тепловая мощ-
ность 

кВт 8 10 12 16 20 30 

3. Расход природного газа при 
номинальной мощности 

м3/ч 0,91 1,14 1,37 1,82 2,28 3,42 

4. Максимальная температура 
отопительной воды на выходе 
из аппарата 

С 90+5 90+5 90+5 90+5 90+5 90+5 

5. Номинальное давление газа Па 1274 1274 1274 1274 1274 1274 

6. Давление в системе отопления, 
не более  

бар 2 2 2 2 2 2 

7. Давление воды в системе ГВС, 
не более 

бар - - 6 - 6 - 6 - 6 - 

8. Диапазон регулирования тем-
пературы отопительной воды 
на выходе из аппарата 

С 50-90 50-90 50-90 50-90 50-90 50-90 

9. КПД, не менее % 92 92 92 92 92 92 

10. Корректированный    уровень    
звуковой    мощности  рабо-
тающего аппарата,  не более 

дБ 40 40 40 40 40 40 

11. Номинальная температура 
продуктов сгорания на выходе 
из аппарата, не менее 

С 110 110 110 110 110 110 

12. Расход горячей воды в системе 
ГВС при разнице температуры 
t=35 С л/ч - - 

2
2

0
 +

2
5

 

- 

2
8

0
+

3
0

 

- 

3
5

0
+

4
0

 

- 

4
4

0
+

5
0

 

- 

13. Диаметры присоединительных 
патрубков:  

                                                   по газу 
отопительного контура 

системы ГВС 

дюйм ½ 
1 ½ 

- 

½ 
1 ½ 

- 

½ 
1 ½ 
½ 

½ 
1 ½ 

- 

½ 
1 ½ 
½ 

½ 
2 
- 

½ 
2 
½ 

½ 
2 
- 

½ 
2 
½ 

½ 
2 
- 

14. Диаметр патрубка дымовых 
газов 

мм 120 120 120 120 120 139 

15. Габариты:                       
 высота 
ширина  
глубина 

мм 
701 
286 
455 

701 
286 
532 

701 
286 
592 

764 
419 
549 

784 
423 
522 

879 
552 
554 

16. Содержание в сухих неразбав-
ленных продуктах сгорания:                      

                                         СО, не более 
NOx, не более 

% об. 
мг/м3 

0,05 
240 

0,05 
240 

0,05 
240 

0,05 
240 

0,05 
240 

0,05 
240 

17. Срок службы, не менее лет 15 15 15 15 15 15 
18. Масса аппарата  кг 37 39 45 44 50 55 62 68 76 113 
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Таблица 3. 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 

Наименование аппарата «СТАНДАРТ» 
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1. Топливо  Природный газ ГОСТ 5542-87 

2. Номинальная тепловая мощ-
ность 

кВт 8 10 12 16 20 30 

3. Расход природного газа при 
номинальной мощности 

м3/ч 0,91 1,14 1,37 1,82 2,28 3,42 

4. Максимальная температура 
отопительной воды на выходе 
из аппарата 

С 90+5 90+5 90+5 90+5 90+5 90+5 

5. Номинальное давление газа Па 1274 1274 1274 1274 1274 1274 

6. Давление в системе отопления, 
не более  

бар 2 2 2 2 2 2 

7. Давление воды в системе ГВС, 
не более 

бар - - 6 - 6 - 6 - 6 - 

8. Диапазон регулирования тем-
пературы отопительной воды 
на выходе из аппарата 

С 50-90 50-90 50-90 50-90 50-90 50-90 

9. КПД, не менее % 92 92 92 92 92 92 
10. Корректированный    уровень    

звуковой    мощности  рабо-
тающего аппарата,  не более 

дБ 40 40 40 40 40 40 

11. Номинальная температура 
продуктов сгорания на выходе 
из аппарата, не менее 

С 110 110 110 110 110 110 

12. Расход горячей воды в системе 
ГВС при разнице температуры 
t=35 С л/ч - - 

2
2

0
 +

2
5

 

- 

2
8

0
+

3
0

 

- 

3
5

0
+

4
0

 

- 
4

4
0

+
5

0
 

- 

13. Диаметры присоединительных 
патрубков:  

                                                   по газу 
отопительного контура 

системы ГВС 

дюйм ½ 
1 ½ 

- 

½ 
1 ½ 

- 

½ 
1 ½ 
½ 

½ 
1 ½ 

- 

½ 
1 ½ 
½ 

½ 
2 
- 

½ 
2 
½ 

½ 
2 
- 

½ 
2 
½ 

½ 
2 
- 

14. Диаметр патрубка дымовых 
газов 

мм 120 120 120 120 120 139 

15. Габариты:                       
 высота 
ширина  
глубина 

мм 
668 
292 
439 

668 
292 
516 

668 
292 
576 

748 
396 
583 

750 
452 
483 

833 
594 
516 

16. Содержание в сухих неразбав-
ленных продуктах сгорания:                      

                                         СО, не более 
NOx, не более 

% об. 
мг/м3 

0,05 
240 

0,05 
240 

0,05 
240 

0,05 
240 

0,05 
240 

0,05 
240 

17. Срок службы, не менее лет 15 15 15 15 15 15 
18. Масса аппарата  кг 35 37 42 42 44 55 62 68 76 113 
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Таблица 4. 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 

Наименование аппарата «ЛЮКС» 

К
Т

 8
 T

S
(П

2
) 

К
Т

 1
0

 
T

S
(П

2
) 

К
Т

 1
0

 
T

В
(П

2
) 

К
Т

 1
2

 
T

S
(П

2
) 

К
Т

 1
2

 
T

В
(П

2
) 

К
Т

 1
6

 
T

S
(П

2
) 

К
Т

 1
6

 
T

В
(П

2
) 

К
Т

 2
0

 
T

S
(П

2
) 

К
Т

 2
0

 
T

В
(П

2
) 

К
Т

 3
0

 T
S

(П
2

) 

1. Топливо  Природный газ ГОСТ 5542-87 

2. Номинальная тепловая мощ-
ность 

кВт 8 10 12 16 20 30 

3. Расход природного газа при 
номинальной мощности 

м3/ч 0,91 1,14 1,37 1,82 2,28 3,42 

4. Максимальная температура 
отопительной воды на выходе 
из аппарата 

С 90+5 90+5 90+5 90+5 90+5 90+5 

5. Номинальное давление газа Па 1274 1274 1274 1274 1274 1274 

6. Давление в системе отопления, 
не более  

бар 2 2 2 2 2 2 

7. Давление воды в системе ГВС, 
не более 

бар - - 6 - 6 - 6 - 6 - 

8. Диапазон регулирования тем-
пературы отопительной воды 
на выходе из аппарата 

С 50-90 50-90 50-90 50-90 50-90 50-90 

9. КПД, не менее % 92 92 92 92 92 92 

10. Корректированный    уровень    
звуковой    мощности  рабо-
тающего аппарата,  не более 

дБ 40 40 40 40 40 40 

11. Номинальная температура 
продуктов сгорания на выходе 
из аппарата, не менее 

С 110 110 110 110 110 110 

12. Расход горячей воды в системе 
ГВС при разнице температуры 
t=35 С л/ч - - 

2
2

0
 +

2
5

 

- 

2
8

0
+

3
0

 

- 

3
5

0
+

4
0

 

- 

4
4

0
+

5
0

 

- 

13. Диаметры присоединительных 
патрубков:  

                                                   по газу 
отопительного контура 

системы ГВС 

дюйм ½ 
1 ½ 

- 

½ 
1 ½ 

- 

½ 
1 ½ 
½ 

½ 
1 ½ 

- 

½ 
1 ½ 
½ 

½ 
2 
- 

½ 
2 
½ 

½ 
2 
- 

½ 
2 
½ 

½ 
2 
- 

14. Диаметр патрубка дымовых 
газов 

мм 120 120 120 120 120 139 

15. Габариты:                       
 высота 
ширина  
глубина 

мм 
701 
310 
482 

701 
310 
559 

701 
310 
619 

784 
444 
532 

750 
410 
502 

833 
540 
565 

16. Содержание в сухих неразбав-
ленных продуктах сгорания:                      

                                         СО, не более 
NOx, не более 

% об. 
мг/м3 

0,05 
240 

0,05 
240 

0,05 
240 

0,05 
240 

0,05 
240 

0,05 
240 

17. Срок службы, не менее лет 15 15 15 15 15 15 
18. Масса аппарата  кг 35 39 43 44 48 58 62 68 76 113 
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На рисунках 2…25 условно обозначены патрубки: 

 Т1.1 и Т1.2 – выход воды в систему отопления (прямая вода) слева и 
справа соответственно; 

 Т2.1 и Т2.2 – вход воды из системы отопления (обратная вода) сле-
ва и справа соответственно; 

 Т1 –выход воды в систему отопления (прямая вода); 
 Т2 –вход воды из системы отопления (обратная вода); 
 В1 – вход холодной воды в теплообменник ГВС; 
 Т3 – выход нагретой воды из теплообменника ГВС; 
 Г1 – вход природного газа низкого давления. 
На рисунках 4…11 и 16…23 представлены установочные чертежи аппа-

ратов КТ TB(П2). Для аппаратов  КТ TS(П2) патрубки В1 и Т3 – отсутствуют. 

 

 

 

 

Структура условного обозначения аппаратов КТ_TS/TB: 

КТ  ХХ TX  Х   ТУ У 28.3-23164313.002-2001 
 
Округленное значение номи-
нальной теплопроизводитель-
ности аппарата в кВт 

 Вариант исполнения 
А…М – модификация аппарата и 
газового клапана 

 
 

Материал теплообменника 
Т -  Сталь 

 Вариант исполнения 
S – без теплообменника ГВС 
В – с медным теплообменни-
ком ГВС 

 

 

 

 

Аппараты состоят из таких основных частей:  
 теплообменник с топкой и сборником продуктов сгорания;   
 газогорелочное устройство с газовой автоматикой;   
 декоративный кожух. 
 
Основные узлы, части и детали аппаратов КТ 8 TS(П2),  КТ 10 TS(П2), КТ 

10 TB(П2), КТ 12 TS(П2), КТ 12 TB(П2), КТ 16 TS(П2), КТ 16 TB(П2)   представ-
лены на рисунке 26. 

1.4 Устройство и работа аппарата 
 

1.3 Обозначение 
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Основные узлы, части и детали аппаратов КТ20 TS(П2), КТ 20 TB(П2) и 
КТ30TS(П2)представлены на рисунке 27. 
 

Аппарат выполнен в виде коробчатой конструкции, предназначенной для 

установки на полу. Все основные элементы аппарата закреплены в единый 

корпус аппарата, конструктивно объединяющий жаротрубный  теплообмен-

ник 1, топку 2, сборник продуктов сгорания 3 и газогорелочное устройство 4. 

Теплообменник котла представляет собой сварную конструкцию из листо-

вой стали и отрезков труб, которые образуют две не соединенные между 

собой полости. В одной из них находится вода (нагреваемая среда), а по дру-

гой (газо-воздушной) перемещаются продукты сгорания (греющая среда). 

Теплообменник изготовлен так, что в нижней его части имеется большой 

свободный объем, ограниченный с тыльной стороны и по бокам, образую-

щий топку 2. Над топкой расположен пучок трубок теплообменника,  

который соединяет топку с верхней частью газо-воздушного тракта – сбор-

ником продуктов сгорания 3, в верхней части которого для организованного 

отвода продуктов сгорания в дымоход имеется специальный патрубок. Газо-

горелочное устройство 4 представляет собой металлическую пластину 5 

(фронтальный лист) на котором с наружной стороны закреплен газовый 

коллектор с соплами 7, а на внутренней стороне против сопел размещены 

основные горелки 19. На фронтальном листе также закреплен блок запаль-

ника (пилотная горелка) 6, состоящий из собственно запальника, и располо-

женных по обе стороны от него термопары и термогенератора, а над ним - 

электрод розжига. Фронтальный лист присоединен к теплообменнику таким 

образом, что горелки и рабочие части блока запальника размещаются в топ-

ке, а коллектор с соплами и выводы термопары и термогенератора, находят-

ся вне топки. Подвод газа к коллектору с соплами производится через газо-

вый редуктор (газовую автоматику) 8 с закрепленным на нем пьезоэлемен-

том. Газовый редуктор присоединен трубопроводами к коллектору и к за-

пальнику.  

Теплообменник с топкой покрыт эффективной теплоизоляцией с фольгиро-

ванной наружной поверхностью.  

Декоративный кожух аппарата состоит из  двух боковых 9, передней 10 и 

верхней стенок 11. Органы управления газовой арматурой выведены через 

верхнюю стенку в передней ее части. Доступ к органам управления в аппара-

тах КТ 20 TS(П2), КТ 20 TB(П2) и КТ 30 TS(П2) ограничивает открывающаяся 

пластиковая декоративная крышка 18. Для подключения аппарата к внеш-

ним трубопроводам  отопления  от соответствующих элементов аппарата 
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выведены патрубки 12  и 13, которые могут располагаться, как на задней 

стенке аппарата, так и на боковых стенках, в зависимости от модели аппара-

та. 

Подключение трубопроводов контура ГВС производится сзади через патруб-

ки 14, 15. 

Продукты сгорания, образовавшиеся в топке, проходят через теплообмен-

ник, состоящий из нескольких рядов жаровых труб 20, в которых для интен-

сификации теплообмена размещены турбулизаторы из нержавеющей стали 

21. 

Над теплообменником расположен  стабилизатор тяги 16 со смонтирован-

ным на нем датчиком тяги 17. Стабилизатор тяги предназначен для сниже-

ния влияния внешних метеорологических факторов (температуры, влажно-

сти, скорости ветра) на величину разрежения в топке. 
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В аппаратах КТ20 TS(П2), КТ 20 TB(П2) и КТ30TS(П2) стабилизатор тяги 
расположен на переднем фронте сборника продуктов сгорания, в аппаратах 
КТ10 TS(П2), КТ 10 TB(П2), КТ12 TS(П2), КТ 12 TB(П2), КТ 16 TS(П2), КТ 16 
TB(П2) - в боковой части сборника продуктов сгорания. 

Теплообменник контура ГВС 22 выполнен в виде змеевика из медной 
трубы.  

Аппарат оборудован термометром 23 для визуального контроля темпе-
ратуры нагрева воды в аппарате и пьезозажигалкой с кнопкой 24 для ручно-
го розжига запальника 6. Надзор за работой запальника 6 и горелки 19 осу-
ществляется через смотровое окно 25, которое расположено на фронтальном 
листе 5 газогорелочного устройства. 

 

 

 

Аппараты используют для горения воздух помещения, в котором они 
установлены (имеют открытую камеру сгорания). Отвод продуктов сгорания 
производится в дымоход. Приток воздуха и удаление дымовых газов осуще-
ствляется естественным образом - за счет разности плотностей. Аппараты 
снабжены стабилизаторами тяги и имеют систему контроля отвода продук-
тов сгорания. 

Благодаря встроенному медному теплообменнику ГВС аппарат обеспе-
чивает нагрев воды для хозяйственных нужд. 

Стальной теплообменник выполнен из  котловых толстостенных труб 
со встроенными турбулизаторами, выполненными из нержавеющей стали, 
что увеличивает срок службы аппарата и долговременное поддержание его 
эксплуатационных характеристик. 

За счет оригинальной конструкции теплообменника и оптимальной ор-
ганизации подачи воздуха для горения,  работа аппарата  бесшумна. 

Конструкция аппарата обеспечивает: 

 автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя; 
 блокировку подачи газа при кратковременном прекращении подачи 

газа или при погасании основной или пилотной горелки; 
 блокировку подачи газа при попадании продуктов  сгорания  в по-

мещение, где установлен аппарат; 
 нагрев помещения, в котором установлен аппарат без применения 

радиатора. 
 

1.5 Конструктивные особенности  
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2.1.1. Аппарат следует считать продукцией с повышенной опасностью, экс-
плуатация которой требует соблюдения специальных правил по безо-
пасности. 

2.1.2. Установку аппарата и его подключение к газопроводу должна выпол-
нять специализированная организация согласно проекту, учитываю-
щему нормативные требования и привязанному к конкретным усло-
виям установки аппарата. Проект должен быть согласован в соответ-
ствии требованиям действующего законодательства. 

2.1.3. Проверку дымохода перед подсоединением к нему аппарата (соответ-
ствие проектным решениям, качество и правильность монтажа, аэро-
динамические характеристики, газоплотность, и др.) должна выпол-
нять специализированная организация, имеющая право на проведе-
ние перечисленных работ. 

2.1.4. Установку аппаратов следует предусматривать на расстоянии не менее 
10 см от стены из негорючих материалов и от стен из трудногорючих 
материалов, изолированных негорючими материалами (кровельной 
сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т.п.) 
на расстоянии не менее 7 см от стен. Изоляция предусматривается от 
пола и должна выступать за габариты аппаратов не менее, чем на 10 
см с каждой стороны и не менее 80 см сверху. 

2.1.5. Допускается установка аппаратов у стен из трудногорючих и горючих 
материалов без защиты на расстоянии не менее 25 см от стен. 

2.1.6. При установке аппаратов на пол с деревянным покрытием последний 
должен быть изолирован негорючими материалами, обес-
печивающими предел огнестойкости конструкции не менее 0, 75 часа. 
Изоляция пола должна выступать за габариты корпуса оборудования 
не менее, чем на 10 см. 

2.1.7. Для притока воздуха в помещения, где размещаются аппараты, следует 

предусматривать в нижних частях дверей или стен, выходящих в смежные 

нежилые помещения, решетку или зазор между дверью и полом, или ре-

шетку, установленную в наружной стене помещения. В последнем случае 

устройство для забора воздуха должно соответствовать требованиям СНиП 

2. Использование по назначению 
 

2.1 Требования к безопасности 
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41-01-2003. Размер живого сечения приточного устройства должен опреде-

ляться расчетом. 

2.1.8. В помещениях, где установлен аппарат, не допускается устройство 
вытяжной вентиляции с искусственным побуждением, не компенси-
рованной притоком с искусственным побуждением, для предотвраще-
ния явления «опрокидывания тяги». 

2.1.9. В квартирах аппараты можно устанавливать в кухнях, коридорах, в 
нежилых помещениях, а во встроенных помещениях общественного 
назначения - в помещениях без постоянного пребывания людей. 

2.1.10. Отвод продуктов сгорания от аппаратов, в общем случае, следует преду-

сматривать по обособленному дымоходу. В существующих зданиях допус-

кается предусматривать присоединение к одному дымоходу не более двух 

аппаратов на разных уровнях, не ближе 0,5 м один от другого, или на од-

ном уровне с устройством в дымоходе рассечки на высоту не менее 0,5 м. 

2.1.11. Дымоход должен иметь вертикальное направление и не иметь суже-
ний. Запрещается прокладывать дымоходы через жилые помещения. 

2.1.12. Дымоходы должны быть выполнены гладкими и газоплотными клас-
са П из конструкций и материалов, способных противостоять без по-
тери герметичности и прочности механическим нагрузкам, темпера-
турным воздействиям, коррозионному воздействию продуктов сгора-
ния и конденсата. Тепловую изоляцию дымоходов и следует выпол-
нять из негорючих материалов. 

2.1.13. Площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади сечения 

патрубка аппарата, присоединяемого к дымоходу. При присоединении к 

дымоходу аппарата нескольких газовых приборов, печей и т.п. сечение ды-

мохода следует определять с учетом одновременной их работы. Конструк-

тивные размеры дымоходов должны определяться расчетом. 

2.1.14. Площадь сечения дымоходов и соединительных труб должны определять-

ся расчетом, исходя из условия одновременной работы всех аппаратов и 

приборов, присоединенных к дымоходу. 

2.1.15. В помещениях, где установлен аппарат, следует предусматривать об-
щеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 
1час. При этом следует учитывать также расход воздуха на горение 
топлива. Система вентиляции не должна допускать разряжения внут-
ри помещения, влияющего на работу системы дымоудаления от аппа-
ратов. 

2.1.16. Пользоваться аппаратом разрешается лицам, изучившим настоящее 
Руководство и прошедшим инструктаж. 
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2.1.17. Во избежание несчастных случаев и выхода аппарата из строя   

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 использовать в качестве топлива горючие газы, не соответствую-
щие требованиям к газу, указанным в разделе 1 настоящего Руко-
водства; 

 обслуживать аппарат лицам, не прошедшим инструктаж; 
 пользоваться аппаратом при неисправной автоматике или пилот-

ной горелке, при засоренной основной горелке, при наличии утечек 
газа; 

 блокировать циркуляцию воды через аппарат, прерывать связь 
системы отопления с атмосферой через открытый расширитель-
ный бак или, применяя закрытый расширительный мембранный 
бак - прерывать связь системы отопления с баком; 

 использовать аппарат без установки на линии подачи воды предо-
хранительного клапана до запорных устройств, применяя закры-
тый расширительный мембранный бак;  

 использовать в системе отопления вместо воды другую жидкость; 
 включать котел с незаполненной  системой отопления и при отсут-

ствии тяги в дымоходе; 
 устанавливать шибер в дымоходе; 
 разбирать и ремонтировать газовую аппаратуру лицам, не имею-

щим разрешение на проведение таких работ; 
 размещать на поверхности кожуха аппарата посторонние предме-

ты, а также сушить одежду; 
 использовать аппарат без защитного кожуха.  

2.1.18. Обращайте внимание на безопасность Ваших детей, не подпускайте их 
к аппарату. При необходимости используйте дополнительное ограж-
дение на расстоянии 0,3…0,5 м от аппарата. 

2.1.19. При неработающем аппарате газовый кран подачи газа  должен быть 
закрыт. 

2.1.20. Рекомендуется использовать в месте установки аппарата устройство, 
автоматически извещающее о загазованности помещения и автомати-
чески блокирующее подачу газа на аппарат (на все газовые прибо-
ры).Таким устройством может быть, например, сигнализатор загазо-
ванности с газовым клапаном. 

2.1.21. При появлении запаха газа в помещении необходимо: 

 закрыть газовый кран подачи газа в аппарат; 
 немедленно погасить все огни, не курить и не зажигать спички, из-

бегать включения электроприборов; 
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 тщательно проветрить помещение; 
 вызвать аварийную службу газового хозяйства. 

2.1.22. При появлении запаха, признаков отравления угарным газом необхо-
димо: 

 закрыть газовый кран подачи газа в аппарат; 
 тщательно проветрить помещение; 
 вызвать специалистов Сервисного Центра. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат устанавливается и подключается к инженерным коммуникаци-
ям в соответствии с проектными решениями, учитывающими нормативные 
требования и привязанными к конкретным условиям установки аппарата. 
Проект должен быть согласован и утвержден в установленном порядке со-
гласно требованиям действующего законодательства. 

Проектные решения должны предусматривать выполнение требований 
раздела 2.1.  

Установленный в соответствии с проектом аппарат должен быть под-
соединен в общем случае к трубопроводам системы отопления (если есть – к 
трубопроводам системы ГВС), к канализации, к газопроводу и к дымоходу с 
соблюдением действующих норм и правил выполнения соответствующих 
работ. 

Подключение котла к газопроводу производится в соответствии с тех-
ническими условиями на подключение газа, полученными в местной газо-
снабжающей организации. 

Рекомендации по обустройству системы отопления, системы ГВС и сис-
темы дымоудаления приведены в разделах 2.3, 2.4 и 2.5. 

Внимание! Признаками отравления угарным газом являются: тя-
жесть в голове, сильное сердцебиение, общая слабость, может появ-
ляться тошнота, рвота, одышка, нарушение двигательных функций, 
потеря сознания. Для оказания первой помощи пострадавшим необхо-
димо: вывести пострадавшего на свежий воздух, расстегнуть одежду, 
дать понюхать нашатырный спирт, тепло укрыть (но не дать заснуть) 
и вызвать скорую помощь. При отсутствии дыхания у пострадавшего - 
вынести его на свежий воздух и делать искусственное дыхание до при-
бытия врача. 

2.2 Монтаж  аппарата 
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Аппараты могут работать в системах водяного отопления с естествен-
ной или искусственной циркуляцией теплоносителя с рабочим давлением 
воды до 0,2 МПа (2 бар) и максимальной температурой воды на выходе из 
котла до 900С. Причем, в системах отопления с искусственной циркуляцией 
теплоносителя для компенсаций температурных расширений теплоносите-
ля могут применяться открытые расширительные баки и герметичные мем-
бранные расширительные баки. Системы отопления могут быть однотруб-
ными и двухтрубными. 

Выбор типа системы отопления конкретного объекта зависит от эконо-
мических, технологических и эстетических требований. Среди многих кри-
териев, предъявляемых к любой инженерной системе, общими критериями 
для всех видов систем являются надежность и работоспособность. Поэтому, 
выполнение проектных решений должно осуществляться специалистами в 
области отопления. 

 

 

 

 

Системы водяного отопления с естественной циркуляцией тепло-
носителя. Принципиальные схемы системы водяного отопления с естест-
венной циркуляцией теплоносителя показаны на рисунках 28 и 29. Вода от 
аппарата к приборам теплообменника и обратно двигается под действием 
гидростатического напора, возникающего благодаря различной плотности 
охлажденной и нагретой жидкости (теплоносителя). 

Наиболее распространенная схема системы отопления с естественной 
циркуляцией для аппаратов небольшой мощности с двусторонним располо-
жением патрубков «входа/выхода» теплоносителя системы отопления пред-
ставлена на рисунке 30. 

 

Внимание! Запрещается для перемещения аппарата использовать 
конструктивные элементы горелки и теплообменника. 

2.3 Рекомендации по системе отопления 
 

Внимание! Ошибочные проектные решения или монтаж системы 
отопления без соответствия проектной документации может привести к  
некачественному теплоснабжению объекта, некорректной работе аппа-
рата и выходу из строя его элементов. 
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Рисунок 28. Система водяного отопления с естественной циркуляцией (верхняя разводка) 

1 — аппарат; 2 — главный стояк; 3 — разводящая линия; 4 — горячие стояки; 5 — обрат-
ные стояки;6 — обратная линия; 7 — расширительный бак; 8 — сигнальная линия 

 

 

Рисунок 29. Система водяного отопления с естественной циркуляцией (нижняя разводка) 

1 — аппарат; 2 — воздушная линия; 3 — разводящая линия; 4 — горячие стояки; 5 — об-
ратные стояки; 6 — обратная линия; 7 — расширительный бак; 8 — сигнальная линия 

 

Месторасположение аппарата определяет проектная организация, произво-
дившая расчет системы отопления с естественной циркуляцией. При этом, 
протяженность и диаметры подающего и обратного трубопроводов, а также 
их уклоны в значительной степени обуславливают как расположение аппа-
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рата в плане, так и отметку (расположение по высоте относительно отопи-
тельных приборов) его установки. Гидравлический расчет системы отопле-
ния, как правило, совмещается с тепловым расчетом и подбором отопитель-
ных приборов (радиаторов). 

 
Рисунок 30. Система водяного отопления для аппаратов с двухсторонним подключением  

1.Аппарат; 2. Отопительные приборы; 3. Подающий трубопровод; 4. Запорная арматура; 5. 
Расширительный бак; 6. Обратный трубопровод; 7. Подпиточный трубопровод; 8. Дре-
нажный трубопровод; 9. Грязевик. 
 

Запорная арматура, предусмотренная в системе отопления с естествен-
ной циркуляцией должна иметь минимальное гидравлическое сопротивле-
ние. Могут применяться шаровые краны, пробко-сальниковые краны и за-
движки. Для улавливания механических частиц, как правило, используются 
грязевики, а не механические сетчатые фильтры; применение запорно-
регулирующей арматуры перед отопительными приборами или непосредст-
венно на них, как правило, малоэффективно или даже вредно. 

Важным элементом открытой системы отопления с естественной цир-
куляцией теплоносителя является расширительный бак, типовая конструк-
ция и схема подключения в систему отопления представлена на рисунке 31. 
Контрольная и переливная трубы от бака (должны быть выполнены с раз-
рывом струи) выведены в канализацию. Бак должен быть защищен от за-
мерзания с помощью теплоизоляции и за счет обеспечения циркуляции теп-
лоносителя в нем. 

Смонтированная система отопления должна быть тщательно промыта 
проточной водой для удаления из системы механических частиц, а также 
подвергнута гидравлическому испытанию собственным гидростатическим 
давлением в течение суток или при технической возможности давлением до 
1,5 бар в течение 6…10 часов для выявления возможных утечек. Между про-
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мывкой системы гидравлическим испытанием и заполнением рабочим теп-
лоносителем должны быть минимальные промежутки времени, т.к. неза-
полненная водой система подвергается интенсивной коррозии. По этой же 
причине опорожнять работающую систему нужно только в случаях крайней 
необходимости на минимально возможные промежутки времени. Перед ра-
ботой система отопления должна быть заполнена водой.  Желательно за-
полнение производить через самую нижнюю точку системы для равномер-
ного вытеснения из нее воздуха. Заполнение должно производиться через 
подпиточный трубопровод системы отопления. Заполнение системы прово-
дят до начала вытекания воды через контрольную трубку расширительного 
бака. Только убедившись в отсутствии утечек воды из системы отопления и 
в отсутствии утечек газа из газопровода, приступают к запуску аппарата в 
работу. 

 

Рисунок 31. Схема открытого расширительного бака 

1. Расширительная труба; 2. Циркуляционная труба; 3. Контрольная труба; 4. Переливная 
труба. 

 
В системах с естественным побуждением в зданиях небольшой этажно-

сти величина циркуляционного давления невелика, и поэтому в них нельзя 
допускать больших скоростей движения воды в трубах; следовательно, диа-
метры труб должны быть большими. Система может оказаться экономиче-
ски невыгодной. Поэтому применение систем с естественной циркуляцией 
допускается лишь для небольших зданий и помещений. 

Перечислим недостатки систем отопления с естественной циркуляци-
ей воды: 
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• сокращен радиус действия (до 30 м по горизонтали) из-за небольшо-
го циркуляционного давления; 

• повышенная стоимость в связи с применением труб большого диа-
метра; 

• увеличенный расход металла и затраты труда на монтаж системы; 
• замедлено включение системы в действие; 
• повышена опасность замерзания воды в трубах, проложенных в не-

отапливаемых помещениях. 
Вместе с тем, отметим преимущества системы с естественной циркуля-

цией воды, определяющие в отдельных случаях ее выбор: 

• относительная простота устройства и эксплуатации; 
• независимость действия от снабжения электрической энергией; 
• отсутствие насоса, а соответственно, шума и вибраций; 
• сравнительная долговечность (при правильной эксплуатации систе-

ма может действовать 35–40 лет и более без капитального ремонта); 
• саморегулирование, обусловливающее ровную температуру поме-

щений.  
В системе при изменении температуры и плотности воды изменяется и 

расход вследствие возрастания или уменьшения естественного циркуляци-
онного давления. Одновременное изменение температуры и расхода воды 
обеспечивает теплопередачу приборов, необходимую для поддержания за-
данной температуры помещений, т. е. придает системе тепловую устойчи-
вость. 

Системы водяного отопления с искусственной циркуляцией тепло-
носителя. В системах водяного отопления с естественной циркуляцией цир-
куляционные давления измеряются всего лишь десятками миллиметров 
водяного столба. Столь малые давления не позволяют устраивать данные 
системы в зданиях, имеющих большую протяженность, кроме того, они тре-
буют применения труб значительных диаметров, что ведет к большому рас-
ходу металла. 

Перечисленных недостатков лишены системы водяного отопления с ис-
кусственной циркуляцией. В них циркуляция воды создается центробежны-
ми насосами. Насосы, действующие в замкнутых кольцах системы отопле-
ния, заполненных водой, воду не поднимают, а только перемещают, создавая 
циркуляцию, и поэтому называются циркуляционными. Циркуляционный 
насос включают, как правило, в обратную магистраль системы отопления 
для увеличения срока службы деталей, взаимодействующих с горячей водой 
(впрочем, для современных насосов, рассчитанных для работы с теплоноси-
телем  температурой 1100С…1400С  это положение – не актуально). На рисун-
ках 32 и 33 представлены схемы систем водяного отопления с искусственной 
циркуляцией. Расширительный бак подсоединяют не к подающей, а к обрат-
ной магистрали. 
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Рисунок 32. Системы водяного отопления с искусственной циркуляцией 

 (нижняя разводка) 

1 — аппарат; 2 — подающая линия; 3 — обратная линия; 4 — подающие стояки; 5 — 
обратные стояки; 6 — воздушная линия; 7 — воздухосборник; 8 — расширительный бак;  

9 — насос; 10 — расширительная труба 

 

 

Рисунок 33. Системы водяного отопления с искусственной циркуляцией 

 (верхняя разводка) 

1 — аппарат; 2 — главный стояк; 3 — расширительный бак; 4 — сигнальная линия;  
5 — подающая линия; 6 — воздухосборник; 7 — подающие стояки; 8 — обратные  
стояки; 9 — обратная линия; 10 — насос; 11 — расширительная труба 
Применение насосных систем отопления позволяет существенно увели-

чить протяженность трубопровода и уменьшить металлоемкость системы 
отопления за счет уменьшения диаметров разводящих трубопроводов. Кро-
ме того, с установкой циркуляционного насоса появляется возможность 
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применения новых схемных решений системы отопления, например, отказ 
от верхней разводки трубопроводов. Однако применение насосных систем 
отопления возможно только при условии надежного электроснабжения 
(компромиссная схема для смешанной системы отопления будет предложена 
ниже). 

 

Рисунок 34. Схема системы водяного отопления с искусственной циркуляцией и с приме-

нением герметичного мембранного расширительного бака 

1. Труба «обратной» воды;  2. Вентиль регулировочный; 3. Отопительный прибор;  4. 
Раковина; 5. Вентиль дренажа; 6. Вентиль «прямой» воды; 7. Труба «прямой» воды; 8. 
Циркуляционный насос с фильтром; 9. Мембранный бак; 10. Труба разбора горячей воды; 
11. Вентиль перемычки (для летнего периода); 12. Аппарат; 13. Вентиль холодной воды 
(открыт постоянно); 14. Вентиль для заполнения системы 15. Вентиль «обратной» воды; 
16. Труба дренажа; 17. Кран дренажа 

На рисунке 34 представлена схема системы водяного отопления с искус-
ственной циркуляцией с применением герметичного мембранного расшири-
тельного бака. Основное отличие этой схемы в том, что на линии «обратной» 
воды перед аппаратом установлены циркуляционный насос и закрытый 
(мембранный) расширительный бак. Расширительный бак и насос устанав-
ливаются в одном помещении вместе с котлом, что упрощает монтаж систе-
мы и не требует дополнительного утепления. Также отпадает необходи-
мость устанавливать трубы увеличенного диаметра и соблюдать уклоны при 
монтаже горизонтальных участков труб. Однако необходимо заметить, что 
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не следует сильно уменьшать диаметр труб, так как при уменьшении диа-
метра происходит повышение сопротивления, снижается объём теплоноси-
теля проходящего через радиаторы за единицу времени и, следовательно, 
резко повышается требуемая мощность насоса. Так как система является 
закрытой (герметичной), то не происходит испарения теплоносителя и от-
падает необходимость контролировать его уровень.  

На практике герметичные расширительные баки подбирают в зависи-
мости от водяной емкости системы, температурного режима, рабочего дав-
ления системы, характеристик оборудования и наличия в воде антифриза. 
Подбор бака, способ его установки и подсоединения к системе отопления 
осуществляется специалистами на основании нормативных требований, 
учитывая рекомендации изготовителей баков. 

На практике для небольших систем отопления применяют смешанную 
систему водяного отопления. Она одновременно обладает преимуществами 
двух типов систем: с естественной и искусственной циркуляцией. На рисунке 
35 представлена схема смешанной системы водяного отопления. 

 

Рисунок 35. Схема смешанной системы водяного отопления 

 На байпасе главного подающего стояка устанавливают циркуляцион-
ный насос (возможна установка насоса с термодатчиком для управления 
работой насоса).При работе насоса обратный клапан поплавкового типа за-
пирается. При выключении насоса или при исчезновении электрической 

илиПоплавковый обратный клапан

Соединение 

расширительного бака 
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энергии, поплавок обратного клапана всплывает и открывает проток воды 
через себя по главному подающему стояку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На рисунке 36 представлена схема подключения аппарата к системам 
отопления с естественной циркуляцией и ГВС. Аппарат в системе ГВС рабо-
тает по принципу «вода-вода». Т.е., для получения горячей воды для хозяй-
ственных нужд необходимо поддерживать в котле температуру не менее 85 
С. Для этих целей при монтаже системы отопления  нужно предусмотреть 
перепускную трубу 13 (рисунок 34) и вентили 5, 14. Вентилями 5, 14 можно 
отрегулировать подачу горячей воды на отопление или ГВС в зависимости 
от потребностей. 

Для получения горячей воды в летнее время вентиль 14 необходимо за-
крыть, вентиль 5 открыть полностью и довести температуру котла  до 85 С. 
После чего можно производить отбор горячей воды из системы ГВС. 

На линии холодной воды рекомендуются предусмотреть установку 
фильтра, редуктора давления (для избегания воздействия возможных пере-
падов давления в сети холодной воды на аппарат). Для избегания возможно-
го воздействия высокой температуры нагретой воды в системе ГВС в момент 
открытия крана разбора воды рекомендуется встроить в систему термоста-
тический клапан механического действия с возможностью настройки тре-
буемой температуры, как показано на рисунке 37. 

Внимание! Прогрев системы отопления с естественной циркуля-
цией происходит  медленно. При этом вначале повышается темпера-
тура главного стояка, потом ближайших стояков и отопительных при-
боров, и, наконец, наиболее удаленных стояков и приборов. В зависи-
мости от внешних метеорологических факторов, во время прогрева 
системы отопления возможно обильное образование конденсата с 
возможным его вытеканием за пределы аппарата, что само по себе не 
является признаком некачественного изготовления. После полного 
прогрева системы отопления процесс образования конденсата прекра-
тится. 

 

2.4 Рекомендации по системе ГВС 
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Рисунок 36. Схема подключения аппарата к системам отопления с естественной циркуля-

цией и ГВС 

1. Аппарат; 2. Отопительные приборы; 3. Подающий трубопровод; 4. Запорная арматура; 5. 
Вентиль; 6. Обратный трубопровод; 7. Подпиточный трубопровод; 8. Дренажный трубо-
провод; 9. Грязевик; 10. Расширительный бак; 11. Отбор горячей воды ГВС; 12. Подача 
холодной воды ГВС; 14. Труба перепускная; 15. Вентиль. 
 

 
Рисунок 37. Схема подключения в систему ГВС термостатического клапана 
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Дымоходы, как правило, должны быть устроены во внутренних (теп-
лых) стенах или в приставных к ним каналах с принятием мер по исключе-
нию образования конденсации, сечение их не должно быть меньше сечения 
патрубка для подключения к дымоходу. Дымоходы должны быть изготовле-
ны из морозостойкого или глиняного кирпича, жаростойкого бетона в мно-
гоэтажных зданиях и из асбоцементных труб в одноэтажных зданиях. Кон-
струкции дымовых каналов в наружных стенах и из отдельно стоящих ме-
таллических и асбоцементных труб должны обеспечивать температуру газов 
на выходе из них выше точки росы. Внутренняя поверхность дымохода 
должна быть оштукатурена, или, что еще лучше, выполнена из металла 
(внутренняя гильза-вкладыш). Запрещается устраивать дымоходы из шла-
кобетонных и других пористых материалов. Проверку дымохода перед под-
соединением к нему аппарата (соответствие проектным решениям, качество 
и правильность монтажа, аэродинамические характеристики, газоплотность, 
и др.) должна выполнять специализированная организация, имеющая право 
на проведение перечисленных работ. 

Рекомендуемая тяга над стабилизатором тяги аппарата должна быть в 
общем случае в пределах 3…5 Па. Отрезок дымохода над стабилизатором 
тяги должен иметь вертикальный участок не менее 0,5 м, а остальной путь 
дымовых газов должен быть как можно короче. Примерная схема подключе-
ния аппарата к кирпичному дымоходу представлена на рисунке 38. 

 
Рисунок 38. Примерная схема подключения аппарата к кирпичному дымоходу 

1. Дымоотводящий патрубок аппарата; 2. Соединительный патрубок; 3. Дымоход; 4. Двер-
ца для чистки; 5. Аппарат. 
 

Рекомендуется для каждого аппарата обустраивать обособленный ды-
моход. В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к 

2.5 Рекомендации по системе дымоудале-
ния 
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одному дымоходу не более двух аппаратов к единому дымоходу на разных уров-

нях, не ближе 0,5 м один от другого, или на одном уровне с устройством в дымо-

ходе рассечки на высоту не менее 0,5 м. Рекомендуемые схемы подключения 
двух аппаратов к общему дымоходу представлены на рисунке 39. Размер А 
при этом, не должен быть меньше 0,5 м. Сечение сборного участка не должно 
быть меньше суммарного сечения дымовых патрубков обоих котлов. 

Дымоходы должны быть вертикальными, без уступов. Допускается ук-
лон дымохода от вертикали до 300  отклонением в сторону до 1 м. При этом 
площадь сечения наклонных участков должна быть не меньше, чем верти-
кальных. Присоединение дымоотводящих патрубков аппаратов к дымохо-
дам следует производить соединительными трубами, изготовленными из 
кровельной или оцинкованной стали. Соединительная дымоотводящая тру-
ба должна иметь вертикальный участок. Суммарная длина горизонтальных 
участков соединительных труб не должна превышать 3 м. Уклон трубы дол-
жен быть не менее 0,01 в сторону котла. На дымоотводящих трубах допуска-
ется предусматривать не более 3 поворотов с радиусом закругления не ме-
нее диаметра трубы. 

 
Рисунок 39. Схемы подключения двух аппаратов к общему дымоходу 

Дымовые трубы от аппаратов в зданиях должны быть выведены: 
 выше зоны ветрового подпора, но не менее чем на 0,5 м выше гребня 

крыши при расположении их (считая по горизонтали) не дальше 1,5 
м от гребня крыши; 

 на уровне гребня крыши при расстоянии от него от 1,5 до 3 м; 
 не ниже прямой, проведенной от гребня крыши вниз под углом 100 к 

горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от греб-
ня крыши. 
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Зоной ветрового подпора дымовой трубы считается пространство ниже 
линии, проведенной под углом 450 к горизонту от наивысших точек, распо-
ложенных поблизости сооружений и деревьев. Схема выводов дымовых труб 
в зависимости от расположения их относительно гребня крыши представле-
на на рисунке 40. 

При проходе дымовых труб через плоскую кровлю желательно, чтобы 
оголовок трубы возвышался над поднятым по периметру кровли парапетом 
не менее, чем на 1м. Схема вывода дымовой трубы через плоскую кровлю 
представлена на рисунке 41. 

 
 
 
 
 

 
Рисунок 40. Схема выводов дымовых труб в зависимости от расположения их относитель-
но гребня крыши 
 
 

 

 
Рисунок 41. Схема дымовой трубы через плоскую кровлю 

 
 
 

 

Внимание! Неправильное устройство и использование дымохода 
или отклонение от правил подключения к нему котла, может стать при-
чиной неудовлетворительной работы аппарата, привести к загазован-
ности помещения или к возникновению пожара. 
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2.6.1. В аппаратах «ЛЮКС» применяется газовый клапан «EUROSIT-630», в 

аппаратах «СТАНДАРТ» применяется газовый клапан ЕТ-150, ЕТ-200 со 
встроенным регулятором температуры. Ручка регулятора температу-
ры совмещена с кнопкой «Пуск/Стоп» и представляет единый орган 
(ручку) управления. Для обслуживания и эксплуатации клапана необ-
ходимо воспользоваться требованиями и рекомендациями, изложен-
ными в комплектной документации «Инструкция по монтажу, пуску и 
регулированию автоматики на месте ее применения». 

2.6.2. Открыть газовый кран на трубопроводе подачи газа в аппарат. 
2.6.3. Открыть все краны системы отопления, кроме установленных на дре-

нажном и подпиточном трубопроводах. 
2.6.4. Повернуть ручку управления в положение «Пуск» до совмещения сим-

вола «искра» с риской на корпусе газового клапана. 
2.6.5. Утопить (нажать) ручку управления до упора и удерживать в таком 

положении. 
2.6.6. Несколько раз подряд энергично нажать кнопку пьезозажигалки при 

нажатой ручке управления, в следствии чего должен зажечься запаль-
ник. При первом пуске может потребоваться некоторое время (1 … 2 
мин.) для заполнения газом участка подводящего трубопровода. 

2.6.7. Через глазок на фронтальном листе горелки убедиться в наличии пла-
мени на запальнике. При отсутствии пламени операции 2.6.5 и 2.6.6 
повторить. 

2.6.8. Убедившись в наличии пламени на запальнике, необходимо еще 20…30 
секунд удерживать ручку управления в нажатом состоянии. 

2.6.9. Отпустить ручку управления; пламя на запальнике должно продолжать 
гореть – аппарат готов к работе. В случае погасания пламени при от-
пускании ручки управления, повторить операции 2.6.5…2.6.8. При не-
возможности розжига после нескольких попыток необходимо вмеша-
тельство квалифицированного специалиста. 

2.6.10. Включение аппарата осуществляется поворотом ручки управления 
против часовой стрелки до сектора с цифрами. Должны загореться ос-
новные горелки. 

2.5.11. Положение ручки управления относительно риски на корпусе клапана 
задает температуру теплоносителя на выходе из аппарата в диапазоне 
от 45 до 900С. Цифра «1»  соответствует мин. температуре 450С. Цифра 
«7» соответствует макс. температуре. В дальнейшем газовый клапан 
будет поддерживать установленную температуру автоматически. 

2.6.12. Регулировать температуру теплоносителя следует установкой ручки 
управления в секторе между цифрами от 1 до 7 при работающем аппа-

2.6 Пуск аппарата в работу 
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рате. При регулировке с большей температуры на меньшую, основная 
горелка может погаснуть, запальник будет продолжать гореть. Аппа-
рат (основная горелка) автоматически будет включаться в работу по 
истечении времени, когда температура теплоносителя в аппарате по-
низится до установленного значения при регулировании. 

2.5.13. Выключение аппарата производится поворотом ручки управления по 
часовой стрелке до совмещения с символом «Стоп» (белый диск) с 
риской на корпусе клапана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

После прогрева системы отопления Потребитель ручкой рабочего регу-
лятора температуры котловой воды устанавливает такую температуру воды, 
которая обеспечивает наиболее оптимальную температуру воздуха во всех, 
обслуживаемых помещениях. При этом не следует устанавливать регулятор 
температуры воды на выходе из аппарата на значения температур ниже 
50…550С во избежание образования конденсата, который может вызывать 
коррозию теплообменника и, как следствие - сокращение срока службы ап-
парата и ухудшение его теплотехнических характеристик. 

В дальнейшем Потребитель может менять положение ручки рабочего 
регулятора температуры отопительной воды в зависимости от изменений 
температуры наружного воздуха или температуры воздуха в помещениях. 

 
 

 
 
 

 
 

Внимание! Клапан имеет блокировку повторного включения, не-
обходимую для естественной вентиляции топки. 

ВОЗВРАТ РУЧКИ В ПОЛОЖЕНИЕ "ПУСК" ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ПО-
СЛЕ ОСТЫВАНИЯ ТЕРМОПАРЫ. После отключения аппарата повторное 
включение следует производить не ранее чем через 2-3 мин. 

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ЧРЕЗМЕРНЫХ УСИЛИЙ ПРИ МАНИПУЛЯЦИЯХ С 
РУЧКОЙ УПРАВЛЕНИЯ! 

2.7 Действия при нормальных условиях 
эксплуатации 

 

2.8 Действия при отклонениях от нор-
мальных условий эксплуатации 
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При срабатывании системы безопасности аппарата происходит прекра-
щение (блокировка) подачи газа и погасание основных горелок и запальной 
(пилотной) горелки. Система безопасности срабатывает в следующих случа-
ях: 

  при погасании пламени запальника (из-за перебоев газоснабжения, 
«сдувании» пламени, засорения сопла запальника и т.п.); 

 при перегреве теплоносителя (из-за ухудшения  циркуляции или вы-
ходе из строя рабочего регулятора температуры отопительной во-
ды). 

При блокировке подачи газа устройствами безопасности необходимо  
определить и устранить причины отключения с последующим розжигом. 
Возможные неисправности, их вероятные причины и методы устранения 
неисправностей приведены в таблице 5. 
В случае если произвести розжиг не удается или если после непродолжи-
тельной работы опять происходит блокирование подачи газа и прекращение 
работы аппарата, необходимо обратиться за квалифицированной помощью в 
Сервисный Центр. 
 
 

Таблица 5. 

Неисправность, внешнее 
проявление и дополни-

тельные признаки 
Вероятные причины Метод устранения 

1 2 3 
1. Перегрев воды в аппарате. Выход из строя рабочего регу-

лятора температуры отопи-
тельной воды (или выпадение 
его датчика из гильзы тепло-
обменника). 
 

Остановить аппарат. Обратиться в 
Сервисный Центр. Проверить положе-
ние датчика рабочего термостата. При 
необходимости произвести замену 
рабочего термостата или регулятора 
температуры котловой воды. Выпол-
няется сервисными специалистами. 

2. Горение топлива хорошее, вода в 
системе отопления нагревается 
плохо. 

В системе отопления имеется 
воздух, недостаточный уровень 
воды в расширительном баке. 

 При температуре воды за аппара-
том  ниже 800С, наблюдая за кон-
трольной трубкой расширительно-
го бака, пополнить систему водой. 

 При температуре воды на выходе из 
аппарата свыше 900С и наличии 
характерных стуков, происходящих 
вследствие парообразования в сис-
теме отопления, выключить аппа-
рат.  

  После охлаждения воды на выходе из 
котла до 750С заполнить систему 
водой, наблюдая за контрольной 
трубкой расширительного бака. 

 
Недостаточное давление газа 

перед аппаратом 
Устранить причины снижения давле-
ния 

 
Наличие отложений сажи на 
внутренней поверхности тру-
бок теплообменника 

Произвести очистку теплообменника 
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1 2 3 

 

Наличие отложений солей 
жесткости на наружной по-
верхности трубок теплообмен-
ника 

Произвести промывку теплообменни-
ка специальными средствами 

3. На газовой горелке - коптящее 
пламя желтого цвета или размытое 
пламя. 

Некачественное сжигание газа. 
Нарушена работа горелки 
(засоренность газовых сопел, 
закоксованность огневых 
отверстий горелки) 

Остановить аппарат. Обратиться в 
Сервисный Центр. 

4. При нажатии на кнопку пьезо-
розжига пилотная горелка не 
зажигается. 

Засорено отверстие пилотной 
горелки, отсутствие искры 

Остановить аппарат. Обратиться в 
Сервисный Центр. 

5. После зажигания и удержания 60 
секунд при отпускании ручки 
управления, гаснет пилотная 
горелка. 

Термопара не работает. Остановить аппарат. Обратиться в 
Сервисный Центр. Отрегулировать 
взаимное расположение термопары и 
пилотной горелки. Вывернуть термо-
пару из корпуса, проверить исправ-
ность контактов. Зачистить контакты 
автоматики и термопары мелкой 
наждачной бумагой. Установить 
термопару на место. Выполняется 
сервисными специалистами. 

6. Газовая автоматика не выключа-
ет подачу газа при достижении 
заданной температуры. 

Неисправность газовой автома-
тики. 

Ручкой управления ограничить мощ-
ность основной горелки, обеспечив 
необходимую минимальную темпера-
туру в помещении, обратиться в 
Сервисный Центр. 

7. Утечка продуктов сгорания в 
помещение. 

Засорение дымохода. Произвести чистку дымохода. 

Недостаточная высота дымохо-
да. 

Произвести реконструкцию дымохода. 

8. После кратковременной работы 
аппарат выключается. 

Засоренность огневых отвер-
стий запальника 

Прочистить огневые отверстия за-
пальника 

Недостаточная тяга. Произвести чистку дымохода. Произ-
вести реконструкцию дымохода.  

9. Гудение аппарата при работе Разрежение за аппаратом выше 
нормы  

Устранить неисправность стабилиза-
тора тяги 

 
 
 
 
 
 

Для прекращения подачи газа в аппарат достаточно повернуть кнопку 
газового клапана по часовой стрелке до упора или в положение «Стоп» и 
перекрыть газовый кран на подводе газопровода к аппарату или просто пе-
рекрыть кран на газопроводе. 

 

 

 

2.9 Прекращение работы аппарата 
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Техническое обслуживание, ремонт и наладку аппарата должны произ-
водить специалисты специализированных организаций, имеющих право 
производить подобные работы. Неквалифицированное обслуживание аппа-
рата может привести к несчастным случаям, выходу аппарата из строя и 
утрате гарантий производителя. Запрещается разжигать аппарат, не под-
ключенный к системе отопления и не заполненный водой. Запрещается экс-
плуатация системы отопления без расширительного бака. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Порядок проведения работ по комплексному техническому обслужива-
нию (КТО)  регламентирован «Положением о системе комплексного техни-
ческого обслуживания оборудования, выпускаемого «Eurotherm Technology», 
которое является обязательным для всех «уполномоченных» организаций 
при проведении всех видов технического обслуживания. 

Техническое обслуживание включает в себя в обязательном порядке 
техническое освидетельствование (проверку) и регламентные работы, вы-
полняемые по результатам технического освидетельствования. Эти работы 
направлены на обеспечение эффективной и безопасной работы аппарата и 
продление срока его службы. 

Техническое освидетельствование (проверка): 

 контроль включения и выключения аппарата; 
 контроль герметичности соединений и подводящих трубопроводов 

газа и воды; 
 контроль расхода газа при номинальной мощности; 
 контроль качества присоединения аппарата к дымоходу; 

3. Техническое обслуживание 
 

3.1 Общие указания 
 

Внимание! Запрещаются любая доработка конструкции, нарушение 
настроек и другие несанкционированные вмешательства в работу аппа-
рата, горелки и газового клапана. 

3.2 Порядок технического обслуживания 
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 проверка герметичности теплообменника аппарата; 
 проверка герметичности газового тракта аппарата; 
 проверка состояния теплообменника со стороны продуктов сгора-

ния; 
 проверка работы пьезозажигалки; 
 проверка состояния контактов в контурах регулирования и безопас-

ности; 
 проверка состояния горелки. 
Регламентные работы по результатам технического освидетельст-

вования: 

 чистка теплообменника со стороны продуктов сгорания; 
 удаление возможных отложений на горелках; 
 чистка камеры сгорания; 
 чистка горелки и сопел; 
 регулировка расхода газа (при необходимости); 
 другие виды работ, необходимые для поддержания работоспособно-

сти. 
Ввод котла в эксплуатацию (первый пуск) и все виды технического об-

служивания производятся в соответствии с «Договором на техническое об-
служивание» между Потребителем и «уполномоченной» организацией. 

«Уполномоченными» организациями являются специализированные 
предприятия газового хозяйства или Сервисные Центры, имеющие подтвер-
ждение от предприятия - производителя о праве производить подобные 
работы. 

Периодичность проведения указанного выше технического освиде-
тельствования (проверки) и регламентных работ, проводимых по результа-
там технического освидетельствования, как правило, составляет один раз за 
отопительный сезон, но может быть изменена с учетом местных условий 
эксплуатации. 

«Уполномоченные» организации, проводящие работы по техническому 
обслуживанию и первому пуску оборудования «Eurotherm Technology», как 
правило, производят и гарантийное обслуживание оборудования этого про-
изводителя. 

 
 
 
 
 
 
 

Внимание! Выполнение указанных выше технических освидетельст-
вований и регламентных работ по результатам освидетельствований в 
период действия гарантий производителя является обязательным ус-
ловием выполнения гарантийных обязательств. 
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4.1 Аппараты в упакованном виде должны храниться в закрытых отапли-

ваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 
+40С, влажностью до 80%.  

4.2 Срок хранения аппаратов в условиях, соответствующих п. 4.1 составляет 
12 месяцев. 

 
 
 
 
 

Допускается транспортирование аппаратов любыми видами наземного 
транспорта при условии соблюдения требований, действующих на соответ-
ствующем виде транспорта. Допускается штабелирование аппаратов при 
транспортировке, но не более чем в 2 яруса. Транспортное положение – вниз 
основанием. Снятие упаковки при транспортировании не допускается. 

 

 

В составе аппарата драгоценные металлы отсутствуют.  

Аппарат, выработавший свой ресурс, никакой опасности для окружаю-
щей среды не несет и подлежит сдаче в металлолом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Срок и условия хранения 
 

5. Транспортирование 
 

6. Утилизация 
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Информацию и справки об «уполномоченных» организациях (Сер-
висных Центрах), имеющих подтверждение от предприятия - про-
изводителя о праве производить работы по вводу в эксплуатацию 
и работы по всем видам технического обслуживания, Вы можете 
получить в Центральном Сервисном Центре по телефону: 

+38(044) 594-81-00 
+38(044) 594-98-55 

 

 Ваш Сервисный Центр  
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