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B2=Lüfterthermostat

B4=Brennerthermostat

B1=Raumthermostat (Option)

C1=Motorenkondensator

B3=Sicherheitstemperaturbegrenzer

M1=Lüftermotor
S1=Wahlschalter

H1=Störungslampe

X1=Feuerungsautomatik
X2=Brennerstecker

TK1=Thermokontakt

X3=Klemmleiste Schaltgehäuse
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Bei Anschluß eines Raumthermostaten, ist die
Brücke zwischen Klemme 5 und 6 zu entfernen.
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Stecker abzwicken
und die Leitungen
so anschließen.


